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PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 
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На основу Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/21 и 62/23), доносим: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

О одређивању одговорног урбанисте 
 
 

На изради УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER 
SOLAR“ НА КП БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, именује се: 
 
  
 
 
за Урбанистичку разраду:   Ивана Станковић, дипл.инж.aрх 

Бр. лиценце: 200 0911 06 
 
 
 
 
 
 
Именованa испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и праксе, да може самостално 
да израђује урабнистичку документацију. Именована је дужна, да се при изради урбанистичког 
пројекта придржава важећих законских одредби, техничких прописа, норматива и стандарда, 
којима је регулисана предметна област. 
 
 
 
 

          Директор: 
 
 

............................................................. 
Ивана Станковић 

 
 
 
 

PROJEKT RA

tel:011.243.78.99
mailto:office@projektura.rs
Projektura
Projektura samo pecat

Projektura
Ивана потпис
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На основу Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/21 и 62/23), доносим: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

О одређивању одговорног пројектанта 
 
 

На изради ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, КОЈИ ЈЕ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER SOLAR“ НА КП БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 И 556 
СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, именује се: 
 
  
 
Рејхан Караман, дипл.инж.ел 
Бр. лиценце: 350 NO15 14 

  
 
 
 
Именовани испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и праксе, да може самостално 
да израђује урбанистичку документацију. Именовани је дужан, да се при изради урбанистичког 
пројекта придржава важећих законских одредби, техничких прописа, норматива и стандарда, 
којима је регулисана предметна област. 
 
 
 
 
 
 
 

          Директор: 
 
 

............................................................. 
Ивана Станковић 
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PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 
Beograd, Živojina Žujovića br. 24 
T:011.420.10.68  
 e-mail:        office@projektura.rs 

 
 

 
На основу Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/2021 и 62/23), дајем: 
 

 
И З Ј А В У 

одговорног урбанисте о усаглашености документације и примени прописа 

Овим изјављујем: 

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER SOLAR“ НА КП  
БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРАГУЈЕВЦА, усаглашен са елементима:  

- Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС,  98/13–одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23); 

- Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл.гласник РС“, бр.22/2015); 

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (“Службени гласник РС", бр. 32/2019);  
- Просторном плану града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 32/09) 
- План детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице“(''Службени лист града 

Крагујевца'' бр. 32/17).  
 
 Да су приликом израде урбанистичког пројекта за ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

СОЛАРНЕ „KETER SOLAR“ НА КП БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 СВЕ КО 
ЛУЖНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, поштовани и примењени сви важећи 
прописи, стандарди и нормативи.  

 
 
 

Одговорни урбаниста: 
 

 
 
 
 
 

PROJEKT RA

tel:011.243.78.99
mailto:office@projektura.rs
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На основу Закона о планирању и изградњи објеката ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/2021 и 62/23), дајем: 
 

 
И З Ј А В У 

одговорног пројектанта о усаглашености документације и примени прописа 

Овим изјављујем: 

Да је ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER SOLAR“ НА КП БР. 502, 505/1, 505/2, 

503, 555/1, 555/2, 556 СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, усаглашен са 

елементима:  

- Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 

64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС,  98/13–одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23); 

 

- Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и 

изградњу („Сл.гласник РС“, бр.22/2015); 

 
- Просторном плану града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 32/09) 

 
- План детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице“(''Службени лист града 

Крагујевца'' бр. 32/17).  
 
 Да су приликом израде ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ СОЛАРНЕ „KETER 

SOLAR“ НА КП БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА, поштовани и примењени сви важећи прописи, 
стандарди и нормативи.  

 
 

Одговорни пројектант: 
 

 
 
 
 
 

PROJEKT RA

tel:011.243.78.99
mailto:office@projektura.rs
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER SOLAR“ НА КП БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 

555/2, 556, СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 
 

1. ОПШТИ ДЕО 

 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Изради Урбанистичког пројекта, приступило се на захтев Наручиоца, предузећа „KETER ENERGY“ 
доо из Београда, Ул. Петрац канал бр.39А, у циљу урбанистичке разраде локације за изградњу 
соларне електране одобрене снаге око 4000 кW у склопу које је потребно предвидети следеће 
садржаје: 
 

1. Поље соларних панела постављених на металну конструкцију издигнуту од терена тако да 
се земљиште испод панела може одржавати, као и да буде искоришћен максималан 
потенцијал сунчеве енергије за конкретну локацију. 

2. Приступне саобраћајнице, за прилаз и одржавање панела и трафостанице. Ове 
саобраћајнице су коридори за пролаз механизације за одржавање, са завршним застором 
од туцаника или земљани путеви прописане носивости у зависности од карактеристика 
терена. 

3. Трафостаницу типа МБТС у којој се произведена енергија трансформише на напонски ниво 
предвиђен за упуштање у мрежу електро-енергетског система Србије. 

4. Кабловски развод између соларних панела и трафостанице, као и између трафостанице и 
прикључног постројења за пуштање у мрежу електро-енергетског система Србије. 

 
У припремном периоду, Наручилац овог урбанистичког пројекта, односно Инвеститор је исходовао 
Услове за пројектовање и прикључење соларне електране „Кетер Солар“ на дистрибуртивни систем 
електричне енергије (ДСЕЕ), бр.8W.1.0.0/11.01.-412687/2-2022. Исходованим условима је 
дефинисана могућност прикључења електране снаге до 4000 кW. Обзиром да Инвеститор није успео 
да реши имовинско-правне односе за довољну површину земљишта на коме би било планирано 
постављање соларних панела који би формирали електрану укупне снаге око 4000 кW, овим 
урбанистичким пројектом је анализирана локација за коју су решени имовинско правни односи и 
дефинисана правила за изградњу соларне лектране са максималним капацитетима на 
расположивом земљишту. 
 
Циљ израде овог Урбанистичког пројекта јесте анализа предметне локације у архитектонско-
урбанистичком смислу и преиспитивање могућности и ограничења за изградњу соларне електране 
чија се изградња планира на предметним катастарским парцелама и то: 
 

1. Да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, 
морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) 
створе плански и правни предуслови за изградњу соларног парка укупне снаге до 4000 кW,  

 
2. Дефинисање система преноса, начин и техничке карактеристике прикључења на електро-

енергетски систем Србије. 
 

3. Дефинисање утицаја планираног система на природну средину, на непосредно окружење, 
насељена места у ближем и даљем окружењу, постојећу путну мрежу и укупну 
инфраструктуру.  
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 ОБУХВАТ ПЛАНА 

Граница и површина простора обухваћеног Урбанистичким пројектом 

 
Слика 1. Орто фото приказ локације 
 
Локација која је обухваћена овим урбанистичким пројектом  захвата целе к.п. бр. 502, 505/1, 505/2, 
503, 555/1, 555/2, 556, 4255, 4254/42, 4744/2 и делове к.п. бр. 769 (државни пут), 4254/43, 4744/3 и 
4514/10 све КО Лужнице, на територији града Крагујевца. 
Површина обухваћена овим Урбанистичким пројектом износи 7ха 91а 07м². У случају неслагања 
текстуалног дела са графичким прилогом важе подаци са графичког прилога бр. У.01. 
 

 ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду овог урбанистичког пројекта садржан је у: 

- Закону о планирању и изградњи. (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 
одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/13–одлука УС,  98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) 

- Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“, 
бр.22/2015); 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (“Службени гласник РС", бр. 32/2019). 

 

Плански основ за израду овог урбанистичког пројекта садржан је у: 

- Просторном плану града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 32/09) 
- План детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице“(''Службени лист града 

Крагујевца'' бр. 32/17) 
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 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

- ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 32/09) 
 
 

 
 
слика 2. Извод Из Планске документације-ППО града Крагујевца 
 
Катастарске парцеле бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО Лужнице, које су планиране 
за изградњу соларне електране, према Просторном плану града Крагујевца (''Службени лист града 
Крагујевца'' бр. 32/09) налазе се у грађевинском подручју насеља.  
Према ППГ је могуће градити, између осталог производне објекте у које би се соларна електрана 
могла сврстати (као производња електричне енергије) 
 
ПРИВРЕЂИВАЊЕ 
 
Привредни објекти у оквиру грађевинских подручја насеља ОСНОВНА НАМЕНА: услуге, мешовито 
пословање, привређивање: 
 
- Намена пословних објеката везана је за  услужне делатности, мешовито пословање или мали 
производни погон. Мешовито пословање подразумева претежно терцијалне делатности 
(складишта, трговина на велико, већи сервиси и сл), уз могућност организовања производње 
најнижег нивоа (мали производни погони), и стимулисањем оне производње која је прилагођена 
захтевима пољопривредне производње. 
 
МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: становање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 
 
НАМЕНА КОЈА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА: све намене чија би делатност, према процени утицаја, угрозила 
животну средину и основну намену са било ког аспекта, као и објекти који се, по архитектонско 
грађевинском склопу, не уклапају у амбијент. 

 Минимална површина грађевинске парцеле - 400m² 
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 Ширина фронта грађевинске парцеле - минимално 10,00m. 
 
На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмањих дозвољених вредности 
може се Актом о урбанистичким условима  утврдити  изградња  или реконструкција објекта 
спратности до П+1, индекса изграђености до 0,6 и индекса искоришћености до 40% 
 

 Индекс изграђености - максимално 0,6 
 Индекс искоришћености - максимално 30% 
 Спратност објекта - максимално П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). 

 
- Растојање грађевинске од регулационе линије уз државне путеве I и II реда, одређује се на 

основу Закона о путевима и условима ЈП "Путеви":Србија. 
- Растојање грађевинске од регулационе линије осталих саобраћајница (општински и 

некатегорисани путеви), износи мин 5,00m. 
- Растојање грађевинских линија од бочних и задњих граница парцеле мин 1/2 висине објекта, у 

колико је задовољен противпожарни услов 
- Број паркинг места према нормативу за сваку делатност, а просечно 1 паркинг место на 70m2 

корисног простора 
- Ограђивање парцела према карактеру комплекса и намени објекта 
- Пословни објекти се могу градити као самостални објекти на парцели, или као посебан објекат 

на заједничкој парцели са  објектом  становања,  према  урбанистичким параметрима који важе 
за изградњу стамбених објеката. 

- За изградњу објекта привређивања мора бити урађена програмско-пројектна документација и, 
по потреби урбанистички пројекат, а израда процене утицаја на животну средину, базираће се 
на одредбама одговарајућих Закона о заштити животне средине. 
 

Обзиром да ППГ Крагујевца нису експлицитно дефинисана правила за овакву намену, а да 
је према ППГ је могуће градити, између осталог производне објекте у које би се соларна 
електрана могла сврстати (као производња електричне енергије), при чему су за 
предвиђене намене дефинисани урбанистички параметри за изградњу комплекса објеката 
високоградње, који нису у потпуности примењиви за жељену намену, приступило се 
изради Урбанистичког пројекта, којим ће бити извршено преиспитивање свих 
могућности и ограничења на предметној локацији, и у складу са Идејним решењем соларне 
електране дефинисани сви детаљни урбанистички параметри. 
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- ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ“(''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА'' БР. 32/17) 

 
Део обухвата овог урбанистичког пројекта, којим је анализирана траса прикључног 10kV вода и који 
обухвата катастарске парцеле 4255, 4254/42, 4744/2 и делове к.п. бр. 769 (државни пут), 4254/43, 
4744/3 и 4514/10 све КО Лужнице, налази се у обухвату важећег Плана тедаљне регулације „РАДНА 
ЗОНА СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ“(''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА'' БР. 32/17), према ком су 
на овим парцелама планиране јавне саобраћајне површине и то државни пут IБ реда бр.25 Топола 
- магистрални пут (Београдски пут) - Крагујевац, на делу к.п. бр. 769 КО Лужнице и реконструисана 
и проширена јавна саобраћајница са прикључком на држави пут на катастарским парцелама 4255, 
4254/42, 4744/2 и деловима к.п. бр, 4254/43, 4744/3 и 4514/10 све КО Лужнице. 

 
Слика 2. извод из Плана детаљне регулације „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ“(''СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА'' БР. 32/17)-План регулације, нивелације и грађевинских линија 
 
Према овом плану детаљне регулације ова саобраћајница је предвиђена са профилом у ширини 
регулације од укупно 22м. 

Слика 2. извод из Плана детаљне регулације „РАДНА ЗОНА СОБОВИЦА-ЛУЖНИЦЕ“(''СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА'' БР. 32/17)-попречни профил саобраћајнице 2-2 
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 ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА  

Катастарске парцеле бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО Лужнице, планиране за 
изградњу соларне електране „Keter Solar“, јесу пољопривредно земљиште у власништву Наручиоца, 
на којима нема евидентираних објеката. Предметна локација није комунално опремљена.  
 
Катастарске парцеле бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО Лужнице налазе се у 
северозападном делу административног подручја града Крагујевца, уз Државни пут IБ реда бр.25 
Топола - магистрални пут (Београдски пут) - Крагујевац, на делу к.п. бр. 769 КО Лужнице. 
 
Терен на коме је планирана изградње соларне електране је падина јужне оријентације где је највиши 
део на оријентационој коти 292,75мнм док је најнижи на око 280,85мнм. 
 
У обухвату урбанистичког пројекта налазе се нисконапонски (0,4кV) водови и два средњенапонска 
вода - 10кV и двоструки 35кV који повезује ТС 35/10 кV/кV „Чумић“ КГ05 - ТС 35/10 кV/кV „Собовица“ 
КГ013, чији су заштитни појасеви, у складу са чланом 218. Закона о енергетици, у ширини од 10м, 
одн. 15м осовински са обе стране вода. 
 
Према чл. 69. став 2. и 5. Закона о планирању и изградњи, сви предвиђени садржаји у склопу 
комплекса, а то су приступни путеви, линијски систем далековода и трафостаница не захтевају 
формирање новог јавног земљишта, односно промену регулација у склопу обухвата. 
 
Природне карактеристике простора 
 
Геологија 
 
 
Административно подручје града Крагујевца налази се у централном делу Србије, у Шумадији. У 
геоморфолошком погледу подручје је веома разноврсно. Заступљени су равничарски, брдско-
планински и планински терени. Смештено је између северних падина Гледићких планина и источних 
падина Рудника. Планински и брдско-планински терени, заступљени по ободу истражног простора, 
изграђени су од палеозојских и мезозојских творевина, генералног правца пружања ССЗ-ЈЈИ. 
Централни део одликује се благим равничарским рељефом. Долина Лепенице, која са притокама 
доминира у централном делу терена, усечена је у благом рељефу изграђеном претежно од неогених 
седимената, са засвођеним узвишењима благих нагиба падина, прекривених делувијалним 
седиментима. 

 
Слика бр.3 
Извод из Инжењерскогеолошке карте у 
оквиру ППГ Крагујевца 



8 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Слика 4. Извод Из Геолошке карте Србије 

 
Флора и фауна 
На локацији која је предмет овог урбанистичког пројекта нису уочене значајне биљне врсте као ни 
станишта специфичних животињских врста. 
Соларни панели ни на који начин не могу проузрковати негативне утицаје на биљни и животињски 
потенцијал у непосредном окружењу соларног парка, осим на самој локацији где се непосредно 
испод панела могу узгајати искључиво биљне врсте које не захтевају велику количину светлости и 
које нису великих висина, тј. партерне биљне врсте. 
 
Клима 
Крагујевац који се налази у централном делу Србије, својим географским положајем и надморском 
висином од 175m, има климатске услове који су својствени подручјима умерено - континенталне 
климе са специфичностима. Средња вредност годишњег трајања инсолације 2095,0 часа, односно 
у просеку 5,73 часа дневно. 
 
Просторним планом града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' бр. 32/09) НЕМА 
дефинисаних техничких ограничења локације за постављање соларне електране. 
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2. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 

2.1 ПЛАНИРАНА НАМЕНА 

Простор  у  обухвату  Урбанистичког  пројекта   намењен  је  за  изградњу  соларне електране са 
пратећом инфраструктуром - траса прикључног вода и прикључење на ДСЕЕ. 
У складу са чл.69 Закона о планирању и изградњи, став 7 сви садржаји у склопу соларне електране, 
могу се градити на пољопривредном земљишту, без обзира на катастарску класу 
пољопривредног земљишта, као и на шумском земљишту, без потребе прибављања сагласности 
министарства надлежног за послове пољопривреде.  
За потребе изградње наведених објеката на пољопривредном земљишту, могу се примењивати 
одредбе овог закона које се односе на препарцелацију, парцелацију и исправку граница суседних 
парцела, као и одредбе о одступању од површине или положаја предвиђених планским документом 
у складу са ставом 1. овог члана, као и одредбе о непостојању обавезе парцелације, односно 
препарцелације из ст. 2, 3, 4. и 5. овог члана, уколико су примењиве узависности од врсте објеката. 
 
Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
површине јавне намене: 

 јавне саобраћајне површине, 

 јавни инфраструктурни објекти; 

 површине за прикупљање атмосферских вода 
 

површине осталих намена: 

 површине за пољопривредну намену, 

 површине за инфраструктурне објекте у функцији соларне електране. 
 
Планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 04 „Планирана намена 
површина“ (Р 1:2000) 
 

2.2 ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ 

Локацији планиране соларне електране по препоруци ЈП „Путеви Србије“ , Услови VIII бр.953-
8770/23-1 од 16.05.2023. приступа се са постојећег некатегорисаног пута, на к.п. бр. 554 КО Лужнице, 
који је у јавној својини града Крагујевца. 

Механизација потребна у технолошком процесу изградње соларног парка, као и механизација која 
се користи у периоду одржавања не превазилази габарите и оптерећања стандардне пољоприврене 
механизације која се у овом подрупчју користи, тако да се може закључити да је некатегорисани пут, 
који је већ у употреби, задовољавајућег профила и носивости.  

Габарити саобраћајница у самом комплексу су димензионисани према важећим стандардима за 
проходност меродавног теретног возила (комунално возило) и путничког возила, док су омогућени 
радијуси планирананих прикључења на приступни пут од око 6м. 

Ове саобраћајнице, се користе за прилаз и одржавање панела и трафостанице и представљају 
коридоре за пролаз механизације, са завршним застором од туцаника или земљани путеви 
адекватне носивости у зависности од пројектантског решења на основу прецизних карактеристика 
терена. 

Извршена је графичка провера проходности меродавних возила и у складу са тим постављена 
геометрија ивичних линија коловоза унутар комплекса. 
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2.3 ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКАТА 

 

Сагледавајући све чињенице, као и могућности и ограничења конкретне локације, Инвеститор ће се 
у зависности од комерцијалних услова у тренутку изградње определити за динамику извођења и 
одабрати конкретан тип соларних панела у зависности од чега ће пројектом бити разрађени 
технички детаљи који су овим урбанистичким пројектом дати у основним смерницама. 
 
Овим урбанистичким пројектом извршена је анализа у архитектонско-урбанистичком смислу 
за постављање соларних панела чију изградњу је могуће извршити и фазно у границама 
простора који је за ову намену дефинисан и за који не постоје ограничења за реализацију.  
Према условима Електродистрибуције Србије, огранак Електродистрибуција Крагујевац, број 
8W.1.0.0-11.01.-412687/2-2022, исходованим у фази израде УП-а, остварена је могућност 
прикључења на мрежу преноса електричне енергије укупне снаге 4000кW уз могућност 
перспективне корекције укупне снаге која би била произведена у овом соларном парку и 
прикључена на мрежу уз, по потреби, прибављање нових услова Електродистрибуције 
Србије, односно управљача електроенергетском мрежом.  
 
Положај објеката у односу на окружење 
 
Оптималан положај соларних панела је онај положај при којем је корисна електрична енергија 
добијена из претварача највећа у одређеном периоду.  
Прорачун оптималног положаја темељи се на дугогодишњим мереним вредностима озрачења на 
некој локацији.  
Обзиром да се спектар сунчевог зрачења мења током дана, може се рећи да иста количина сунчевог 
зрачења нема исти фотогенеративни потенцијал током дана. Имајући у виду сличан утицај ефекта 
рефлексије сунчевих зрака, долази се до закључка да прорачун оптималног положаја треба извести 
фаворизирајући онај део дана када сунчево зрачење има највећи фотогенеративни потенцијал.  
Овим подацима располажу хидрометереолошке станице постављене у близини предметног 
подручја. У поступку анализе погодности локације су коришћени ови подаци као и доступни подаци 
са других европских евиденција. 
 
У склопу комплекса се поред „соларних поља“ налазе још и помоћни (пратећи) објекти, односно 
опрема потребни за функционисање соларног парка и то су: 

 Инвертор –претварач напона. Ово је уређај који једносмерни напон произведен у соларним 
панелима, претвара у наизменични. 

 Трафостаница у којој се произведена електрична енергија у соларном парку подиже на 
напонски ниво од 35 kV који је могуће упустити у мрежу према условима надлежног 
предузећа за дистрибуцију електричне енергије  
 

Простор у који је погодно сместити ове помоћне садржаје је обично поред улазне капије у комплекс, 
са директним приступом са јавног пута, а опет на локацији тако да вођење кабловске мреже до 
инвертора и трафостанице буде једноставно. Сви наведени објекти (опрема) , без обзира да ли су 
монтажно демонтажног типа, морају бити сместени између дефинисаних грађевинских линија, тј. у 
зону дозвољене изградње. 
 
У раду соларне електране није потребно учешће људких ресурса, односно функционисање овог 
комплекса је предвиђено без сталног боравка посаде, те нису предвишђени садржаји у коме би 
боравила радна снага.  
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Слика 5. Илустративна диспозиција садржаја у склопу соларне електране 
 
У случају да је због техничко-технолошких разлога анализираних у даљем поступку 
пројектовања (идејном или главном пројекту), потребно одступање од дефинисаних 
позиција, то је могуће уз поштовање параметара дефинисаних у поглављу 2.4 овог 
урбанистичког пројекта. 
Исте одредбе се примењују у случају фазне изградње, односно реконструкције/замене 
панела након истека њиховог радног века. 
 
Хоризонтална регулација дефинисана је регулационим и грађевинским линијама и приказана је на 
графичком прилогу бр.5 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ. 
 
Фотонапонски панели се постављају на конструкцију предвиђену за монтажу соларних панела на 
земљи, под углом од око 23 степена у односу на хоризонталну раван и оријентисану ка југу. Укупан 
број FN панела је око 3822, појединачне инсталисане снаге 550Wp. Укупна инсталисана DC снага у 
FN панелима је око 2102 kWp. Непосредно уз јавни, некатегорисани пут са ког се остварује приступ 
електрани постављена је трафостаница производње ТС преносног односа 0,4 kV/10(20) kV те је 
омогућен лак приступ ради манипулације и евентуалног ремонта. 
Предлог диспозиције FN модула на делу парцеле приказан је на слици 4. На слици 4 црвеном 
шрафуром је приказана заштитна зона постојећих средњенапонских далековода - 10кV и двоструког 
35кV који повезује ТС 35/10 кV/кV „Чумић“ КГ05 - ТС 35/10 кV/кV „Собовица“ КГ013. 
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Слика 6. Приказ решења носеће констукције соларних панела 
 
Инверторске јединице се фиксирају на анкере (носаче) носеће конструкције по којој се врши 
монтажа FN модула. До инвертора долазе каблови DC развода соларне електране, испод FN 
модула, вођени збирно по регалном разводу или кроз бужир црева (бесхалогена) заштићени од 
механичког и метеоролошког утицаја фиксирањем за носећу конструкцију FN модула електране.  

Разводни ормани AC напона – RO-FNE где се смешта склопна и заштитна опрема фотонапонске 
електране на 0,4 kV- AC страни поставља се поред сваког инвертора, уколико изабрани инвертор 
нема интегрисану у себи склопну и заштитну опрему на AC страни (AC спојни прекидач, AC 
одводнике пренапона итд.) 
 
DC каблови којима се врши повезивање панела су намењени за спољашњу монтажу, отпорни на УВ 
зрачење и имају широк опсег радне температуре (специјализовани за соларне апликације). Каблови 
се воде по регалном разводу или кроз бужир црева (бесхалогена) заштићени од механичког и 
метеоролошког утицаја. 
 
Прикључење соларне електране на ДСЕЕ  је према издатим Условима, укупна трансформисана 
производна снага на 35kV напонском нивоу предметне соларне електране се преко прекидачке 
ћелије, смештене у СН блоку трафостанице ТС1, предаје у нову доводно одводну ћелију електране 
35kV разводног постројења у новоизграђеном објекту места прикључења - ОМП на к.п. 502 к.о. 
Лужнице. Укупна произведена електрична енергија на 35kV напонском нивоу се у водну ћелију 
електране унутар ОМП-а предаје прекo SN 10(20) kV кабловског вода типа: 3 x [XHE 49 – A 1 x 150 
mm2 ] или сличног одговарајућег, како је описано у ранијем делу овог идејног решења. На овај начин 
се врши повезивање прекидачке ћелије унутар ТС производње ТС1 и доводно-одводне ћелије 35kV 
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расклопног постројења унутар ОМП-а, односно на овај начин се врши прикључење и предаја 
произведене електричне енергије у ДСЕЕ. Такође, од прекидачке ћелије унутар ТС1 до командног 
ормана ДЦ развода-РТУ-а унутар ОМП-а треба положити и један оптички мултимодни кабл ради 
очитавања статуса и осталих потребних сигнала спојног прекидача предметне соларне електране. 
 

2.4 НИВЕЛАЦИЈА И РЕГУЛАЦИЈА 

У висинском погледу диспозиција соларних панела и пратећих садржаја у оквиру соларне електране је 
прилагођена конфигурацији терена. 
Падина на којој се постављају соларни панели је јужне оријентације са максималном денивелацијом од 
максимално 12м. Најнижа тачка је у јужном парцеле на оријентационој коти од око 280,85мнм  док је највиша 
тачка у северном делу парцеле на оријентационој коти око 292,75мнм. 
Улаз у коплекс се налази у југоисточном углу парцеле на оријентационој коти око 288,16мнм, где се налазе и 
објекти трафостанице и ОМП-а. 

Планом регулације и нивелације  је дефинисана нивелација површина за манипулацију возилима и 
другом механизацијом из које произилази и нивелација простора за изградњу објеката. Висинске 
коте на раскрсницама планираних саобраћајница представљају основни аналитички елемент 
дефинисања нивелације осталих тачака које се добијају интерполисањем. 
Нивелација у урбанистичком пројекту је генерална, а израдом пројектне документације она се може 
тачније дефинисати у складу са техничким захтевима и решењем, уз услов да се не измени основни 
концепт нивелације. 
 
Саобраћај и саобраћајне површине 
 
Предметна локација се налази уз уз Државни пут IБ реда број 25, државна граница са Мађарском 
(гранични прелаз Келебија) – Суботица -веза са државним путем А1 на деоници број 02511 од 
поч.чв.број 2510 Влакча код км 54+222 до зав.чв.број 2511 петља Церовац код км 66+583, на 
оријентационој стационажи од км 62+248 до км 62+800 са десне стране у правцу раста стационаже. 
 
У складу са условима ЈП Путеви Србије бр.953-8770/23-1 од 16.05.2023.дефинисани су услови за 
паралелно вођење и укрштање прикључног кабловског вода са државним путем IБ реда. 
Такође, дефинисан је и заштитни појас, односно појас контролисане изградње у складу са чл.33 и 
34. Закона о путевима, у ширини од мин.20м од границе путног земљишта. 
У складу са овим условима, као и у складу са условима ЈКП „Шумадија“ бр. 2-13895 од 01.06.2023. 
и бр. 2-21211 од 23.08.2023. године, приступ локацији је предвиђен са некатегорисаног пута на 
суседној парцели  (кп 554 КО Лужнице) која је у јавној својини  града Крагујевца. 
 
Саобраћајнице у склопу комплекса представљају коридоре за пролаз механизације потребне за 
изградњу и одржавање соларних панела и осталих елемената потребних за функционисање 
соларног парка, а то су трафостаница, инвертер и контејнер у коме је смештена логистика 
управљања као и евентуално додатни помоћни објекти за складиштење резервних делова и алата. 
 
Наведене потребе задовољавају коридори-саобраћајница у ширини од мин.3,5м које треба 
остварити између површина континуирано постављених панела стим да размак између два 
планирана приступа, односно по спољном рубу око простора у коме се постављају соларна поља 
буде прилагођена захтевима призвођача за несметано одржавање. 
 
Застор на овим саобраћајно манипулативним површинама може бити туцаник или једноставно 
земља довољне збијености у зависности од пројектантског решења а према прецизним 
карактеристикама терена добијени из геотехничког елабората. 
 
Између редова постављених панела се мора предвидети размак од минимум 3,5 м за пролаз 
механизације којом се перу сами панели и одржава земљиште испод њих. 
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Ови пролази немају захтеве за посебном носивошћу и могу бити уређене затравњене површине које 
се редовно одржавају. 
 
За потребе ове изградње није предвиђена измена регулационих линија које се поклапају са 
постојећим границама катастарских парцела. Планирано је постављање соларних панела на к.п. бр. 
502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 све КО Лужнице КО Лужнице.  
Приступ саобраћајницама у комплексу врши се са постојећег некатегорисаног пута, к.п. бр. 554, 
односно 2592 КО Лужнице. Приступ мора бити обезбеђен капијом са контролисаним режимом улаза 
у комплекс. У складу са наведеним условима ЈКП „Шумадија“, у ширини од мин.5 м, а радијуси су 
прилагођени несметаном пролазу меродавног возила и адекватној прегледности и безбедности свих 
учесника у саобраћају. Некатегорисаним путем на кп 554 КО Лужнице, остварена је директна веза 
са Државним путем IБ реда бр.25, на делу к.п. бр. 769 КО Лужнице. 
 
У складу са условима ЈП Путеви Србије, дефинисани су општи услови за постављање инсталација 
поред и испод државног пута: 
 
Приликом евентуалног подземног полагања инсталација поред и испод државних путева 
потребно је обратити пажњу на: 

- Код паралелног вођења приводног кабловског вода, неопходно је усагласити трасу са 

ширином коловоза са ивичним тракама у складу са Правилником о условима којие са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи пута 

(Сл.гласник РС бр.50/2011) и дугим техничким прописима. 

- Траса планиране инсталације мора бити усаглашена са постојећим инсталацијама 

постављеним поред и испод државног пута. 

 Инсталације морају бити постављене минимално 3,0м од крајње тачке попречног профила 
пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) у 
зависности од конфигурације терена и пречника инсталација.  
Овим УП-ом је планирано постављање прикључног кабловског вода 35 kV (2х3х150mm), у 
оквиру путне парцеле на максималном растојању, од крајње тачке попречног профила, које 
попречни профил дозвољава које износи од 0,5 до 4,7м, у дужини око 356м, а тако да труп 
пута не буде ни на који начин угрожен. 

 Не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз 
јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта 

 Испод колских прилаза и саобраћајних прикључака планирати постављање инсталација 
кроз заштитну цев 

 Инсталације планирати тако да не угрожавају постојећу саобраћајну сигнализацију, опрему 
пута, одводњавање и одржавање пута. 

 
Услови за укрштање инсталација поред државног пута 

 Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа 
пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви 

 Заштитна цев мора бити пројектована а целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 м са сваке стране 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи 1,35м 

 Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,20м 
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Услови за вођење надземних инсталација у односу на пут 
 сигурносна удаљеност стуба далековода од границе парцеле путног земљишта је мин. 

10,0 m, а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса државног 
пута, растојање предвидети на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе 
путног земљишта. 

 Обезбедити сигурносну висину од 7м мерено од највише коте коловоза до ланчанице, при 
најнеповољнијим температурним условима. 

 
Према општим правилима приступне саобраћајнице и инфраструктура у њима се могу пројектовати 
под следећим условима:  

 

 Приликом одабира конкретне локације соларне електране потребно је сагледати 
приступачност уз потпуну  искоришћеност постојеће путне мреже-атарских путева како би 
се избегло уништавање необрађених површина, вегетације уз пољопривредне површине и 
остатке природних или полуприродних станишта. 

 Врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити планираним 
оптерећењима. 

 Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих инсталација. Паралелно вођење и укрштање електроенергетских 
инсталација са другим инсталацијама извести у складу са важећим прописима о 
дозвољеним растојањима за сваку врсту инсталација. 

 Након извођења радова, све подземне инсталације снимити и прописно обележити 
опоменским тракама; 

 Комплетан простор на коме је планирано постављање поља соларних панела може 
задржати пољопривредну намену уз ограничење одабира биљних врста које би се узгајале. 

 Кабловска мрежа се мора положити на довољној дубини која обезбеђује неометано кретање 
механизације и обраду земљишта. 

 
РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ  

 
Обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи соларну електрану могуће градити 
(поставити) на пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне грађевинске 
парцеле као и да су сви елементи у склопу овог комплекса монтажно-демонтажног типа и да 
земљиште у непосредном окружењу задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим 
урбанистичким пројектом НИЈЕ формирана грађевинска парцела за изградњу соларне електране. 
Локација за изградњу соларне електране се у југоисточном и југозападном делу граничи са 
некатегорисаним путем на к.п. бр. 554, односно 2592 КО Лужнице, док се у североисточном делу 
локација налази уз Државни пут IБ реда бр.25 Топола - магистрални пут (Београдски пут) - 
Крагујевац, на делу к.п. бр. 769 КО Лужнице. Регулационе линије јавног земљишта се задржавају, 
с'тим што се уз Државни пут предвиђа заштитни појас и појас контролисане изградње државног пута. 
Регулационе линије су приказане на  графичком прилогу бр.5 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
Грађевинска линија је линија на коју се поставља планирани објекат. Објекат се поставља унутар 
зоне градње, која представља простор дефинисан грађевинском линијом и параметрима у односу 
на суседни простор (растојања према суседним катастарским парцелама) и суседним објектима. 

Обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи соларну електрану могуће градити 
(поставити) на пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне грађевинске 
парцеле као и да су сви елементи у склопу овог комплекса монтажно-демонтажног типа и да 
земљиште у непосредном окружењу задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим 
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урбанистичким пројектом су приликом дефинисања грађевинских линија односно зоне дозвољене 
изградње били меродавни следећи параметри: 

 границе катастарских парцела; 

 техничко технолошки захтеви за изградњу и експлоатацију соларне електране; 

 могућности и ограњчења наведена у Просторном плану града Крагујевца и прибављеним 
условима надлежних институција. 

Узимајући у обзир специфичности планиране интервенције у простору обухваћеном овим 
урбанистичким пројектом , а у складу са горе наведеним параметрима извршена је анализа 
диспозиције свих потребних елемената у склопу планираног комплекса како са 
функционалног тако и са естетског аспекта, обзиром на то да ће изградња планираних 
садржаја дати нови визуелни идентитет третираном подручју. 
 
Обзиром да смерницама, оносно дефинисаним правилима грађења из ППГ нису задати довољно 
прецизни параметри и елементи за издавање локацијских услова за изградњу жељеног садржаја 
на конкретној локацији, након описаних анализа и провера у претходном пасусу, можемо навести 
следеће урбанистичке параметре: 
 
Ограда: 
Сагледавајући чињеницу да је земљиште у непосредном окружењу пољопривредно, које се обрађује 
различитим пољопривредним машинама, одлучено  је да на парцели на којој се планира соларни 
парк ограда мора бити удаљена мин 1 м од граница суседних парцела. 
Ограда мора бити транспарентна у висини која обезбеђује заштиту комплекса од спонтаног улаза 
животиња које би могле нанети штету опреми унутар комплекса. 
 
Зона дозвољене изградње: 
 
Зона дозвољене изградње, односно њене границе су дефинисане на удаљености од : 

1. мин. 20м од регулационе линије према државном путу IБ реда 
2. са бочних и задње стране-минимум 5 м од границе парцеле  
3. са стране према приступном атарском/некатегорисаном путу- минимум 5 м, у доносу на 

саобраћајницу 
Индекси: 
Индекс израђености  - максимум 0.5 
Индекс заузетости -  максимум 50% 
Спратност:   П+0 
 
Архитектонско-урбанистичко решење је дефинисано на графичком прилогу бр.5-РЕГУЛАЦИОНО 
НИВЕЛАЦИОН РЕШЕЊЕ (диспозиција садржаја у склопу комплекса), као и уквиру идејног решења 
које је саставни део овог урбанистичког пројекта. 
 
Табела 1: Катастарске парцеле намењене за изградњу соларне електране 

бр.кат. 
парцеле 

Катастарска 
општина 

површина 
(m2) 

502 

Лужнице 

22887 

503 735 

555/1 12147 

556 9076 

505/1 5726 

505/2 991 

555/2 4186 

Укупно: 55748 
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Идејним решењем које је саставни део овог урбанистичког пројекта остварено је заузеће 

~38% 

У случају да накнадно установљени техничко-технолошки захтеви за изградњу условљавају 
померање појединих елемената у односу на дефинисану позицију морају бити испоштовани следећи 
захтеви: 

1. Темељи носеће конструкције соларних панела морају бити у границама зоне дозвољене 
изградње дефинисане на графичком прилогу бр.5. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНО 
РЕШЕЊЕ. 

2. Средњенапонски каблови као и сви други инфраструктурни објекти у функцији соларне 
електране морају бити постављени у границама катастарске парцеле за коју инвеститор 
мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду са чл.135 и 69 
Закона о планирању и изградњи („"Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/23) 

3. Изградњом напред наведених објеката и инсталација, у нивелационом смислу не смеју бити 
угрожене суседне катастарске парцеле, осносно сви насипи и усеци  морају бити обезбеђени 
(шкарпе, потпорни зидови, габиони и сл.).у границама катастарске парцеле за коју 
инвеститор мора приложити доказ о решеним имовинско-правним односима у скалду са 
чл.135 и 69 Закона о планирању и изградњи („"Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 69/23) 

4. Одводњавање са изграђеног платоа мора бити решено тако да не угрожава постојећи 
атарски пут као ни сусдене парцеле 
 

2.5 УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СПОЉНУ МРЕЖУ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Водовод и Канализација  
 
У складу са условима ЈКП „Водовод и канализација“ бр.3439/1 од 26.04.2023. и 7233/1 од 
21.08.2023. године у границама обухвата урбанистичког пројекта ЈКП „Водовод и канализација“ 
Крагујевац нема идентификованих постојећих инсталација водовода и канализације, а за потребе 
функционисања соларне елктране нису потребни прикључци на јавну мрежу водовода и 
канализације. 
 
Елекроенергетске инсталације 
  
У поступку припреме овг урбанистичког пројекта са идејним решењем за изградњу соларне 
електране, исходовани су Услови за пројектовање и прикључење бр. 8W.1.0.0-11.01.-412687/2-2022 
и услови ЕПС Дистрибуција, огранак Електродистрибуција Крагујевац, бр. 174897/2 од 
04.05.2023. године и 458528/2 од 27.10.2023.године за израду урбанистичог пројекта. 
У складу са чл.218.Закона о енергетици, заштитни појас за надземне електроенергетске водове 
10(20)kV, са обе стане вода до крајњег фазног проводника, за голе проводнике има ширину 10м, док 
је за водове 35 kV, заштитни појас ширине 15м.  
Потребно је задовољити сва сигурносна растојања од постојећих електроенергетских објеката 
(подземних и надземних водова, слободностојећих мерних ормана, уземљивача стубова и објеката 
и др.) и предузети све Законом прописане мере заштите на раду приликом извођења радова на 
планираној изградњи објекта на предметној локацији.  
 
На постојећим парцелама постоје електро енергетски водови – постојећа НН мрежа 0,4 kV. 
Општи услови: 

- Свака градња у близини и испод водова 35 kV, 10 kV и 0,4 kV, као и у близини трафо 

станица 35/10 kV и 10/0,4 kV је условљена: 
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o Законом о енергетици(Сл.гласник РС бр. 145/15, 95/18-др.закон и 20/21) 

o Законом о планирању и изградњи(Сл.гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 

62/23) 

o Законом о коришћењу обновљивих извора енергије(Сл.гласник РС бр. 40/21) 

o Правилима о раду дистрибутивног система електричне енергије(07/17, 02/19) 

o Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона 1кВ(Сл.лист СФРЈ 4/74) 

o Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских 

постројења називног напона изнад 1000 V (Сл.лист СРЈ 61/95) 

o Законом о заштити од нејонизајућих зрачења(Сл.гласник РС бр.36/09) 

o Техничким препорукама ЕД Србије(Интерни стандарди) 

У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката (ЕЕО): 
- Израђује се пројектни задатак, који израђује и усваја Стучни тим ЕДС доо Београд и то: 

o за ЕЕО 10 и 0,4 kV – на нивоу Огранка Крагујевац 

o за ЕЕО 35 kV – на нивоу управе Београд 

- Идејно решење, израђује Инвеститор, се доставља на ревизију ЕД 

- По усвајању ИДР-а, ради се ИДП, доставља се на ревизију ЕД 

- ЕД исходује Решења о оодобрењу за извођење радова 

- По добијању Решења израђује се Уговор за измештање ЕЕО објеката, а све о трошку 

Инвеститора. 

ТТ мрежа 
 
У складу са условима Телеком Србија, број 174374/3-2023 од 27.04.2023.године и 360770/2-2023 
од 23.08.2023. године и увидом у стање и положај постојећих инсталација, планираних проширења 
мреже и капацитета као и општих  услова за изградњу и уређење, утврђено је да се у границама 
обухвата наведеног Урбанистичког пројекта налази постојећа телекомуникациона инфраструктура 
(уцртана је у графичком прилогу). 
У оквиру овог Урбанистичког пројекта, због изградње соларне електране предвиђена је изградња 
кабловског ТК окна (МО) и постављање PVC/PE цеви 2xØ40 mm,  које ће омогућити несметан 
приступ и прикључење на телекомуникациону инфраструктуру будућем кориснику. 
 
ЗАШТИТА КАБЛОВА КОЈИ СЕ НЕ ИЗМЕШТАЈУ: 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног 
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим 
кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом Предузећа за 
телекомуникације „Телекома Србија” а.д.: 

1. Служба за мрежне операције Крагујевац 2- каблови, контакт особа Милан Милошевић, тел: 

034/365-350, 

2. Служба за мрежне операције Крагујевац 1 – уређаји, контакт особа Наташа Вујаклија, тел: 

034/301-150, 

извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони 
планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на 
траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса 
дефинисaних издатим условима; 
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3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у 
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова; 
Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 
подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни 
извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и 
каблова; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја 
услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком Србија” а.д. 
надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед 
прекида ТК саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – 
локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова; 

8. Ови услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је 
подношење захтева за обнову техничких услова. 

Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/ каблова: 
 
9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова 

неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих ТК каблова у сарадњи са надлежном Службом Предузећа за телекомуникације 
„Телеком Србија”. Такво техничко решење, мора бити саставни део пројекта за грађевинску 
дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује по члану 145 Закона о планирању и 
изградњи, а свакако део пројекта за извођење радова за наведени објекат. 

10. Извод из Пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и 
предмером и предрачуном материјала и радова, са издатим техничким условима треба 
доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности. Уколико се за предметне радове не 
ради пројекат за грађевинску дозволу, то не ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко 
решење/ пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега 
тражи сагласност Телекома. 

11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и 
каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије 
дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је 
и да регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК 
каблова, пре почетка радова на њиховом измештању. 
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, а изградња 
условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата постојећих 
грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да уради Пројекат 
измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне 
дозволе. 

12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се 
траже услови. 

13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе 
квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. 
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14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави 
и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и 
обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова угрожених изградњом, на које је Предузеће за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не поступање по наведеним 
условима инвеститор радова сноси пуну одговорност. 

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се 
изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити 
Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија” а.д, надлежној Извршној јединици у чијој 
надлежности је одржавање ТК објеката и каблова у зони планиране изградње, са 
обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и 
руководиоца градилишта (контакт телефон). 

16. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно 
лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу 
постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора 
од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д. 

17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи 
овог објекта завршени. У случају када је инвеститор урадио пројекат измештања ТК објеката 
из тачке 11. инвеститор је обавезан да предузећу Телеком Србија достави сву потребну 
документацију неопходну за добијање употребне дозволе. 

18. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити контролу 
квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за 
контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и 
потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о 
представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије. 

19. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова изврши 
пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за телекомуникације 
"Телеком Србија" а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно 
одржавање. 

 
ТТ привод: 

1. Инвестиционо-техничка документација приводног ТТ окна и ПЕ цеви(пројекат, 

документација изведеног стања) мора бити урађења у складу са прописима ЗЈПТТ и 

Законом о планирању и изградњи. 

2. Пројекат мора бити израђен у складу са издатим условима, достављен на увид „Телекому 

Србија“ а.д Извршној јединици Крагујевац, Служби за планирање и развој, Одељење 

приступне мреже, краља Петра I бе.28, Крагујевац. 

3. Забрањена израда приводне ТТ мреже, односно прикључење на постојећу мрежу пре 

добијања грађевинске дозволе. Обавеза је да се обавести Телеком о датуму техничког 

пријема. 

4. Инвеститор обезбеђује надзор над извођењем свих радова на приступној ТТ канализацији и 

да обавести Телеком који одређује стручно лице за праћење ових радова. 

5. Повезивања приводног кабла са постојећом ТТ мрежом и касније одржавање врши  

„Телеком Србија“ а.д Извршна јединица Крагујевац 

Посебни услови: 
1. На парцели КП бр. 502, К.О. Лужнице, ближе путу, уградити мини кабловско окно, типа МБ2, 

унутрашњих димензија 80x80x120cm (ШхДхВ). Планирано окно за повезивање ваше 
инфраструктуре је оријентационо уцртано у ситуацији у прилогу. Од новопројектованог ТК 
окна (МО) до планираног РЕК ормана ТФ концентрације објекта који је предмет ових услова 
потребно је положити две PE цев Ø40mm и увући жицу FeZn d=1,5mm. 
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2. Цеви која се полаже од окна до РЕК ормана, завршити на погодном месту у посебној 
просторији где су доведене успонске цеви за ТК инсталацију. 

3. Новопројектовано ТК окно (МО) као и планиране PE цев Ø40mm су оријентационо приказано на 

ситуацији. По Члану 43 Закона о електронским комуникацијама набавка и уградња пратеће 
инфраструктуре, која подразумева поменуто окно и цеви, потребне за постављање 
електронских комуникационих мрежа су обавеза инвеститора. 

4. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба да износи 
минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви се не сме 
затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. У случају  да  не  
може  да  постигне  наведени  полупречник  савијања,  на  месту  кривине израдити ревизионо 
кабловско окно димензија 0.8x0.8x1m. 

 

Телеком  ће  све  монтажне  радове,  потребна  мерења  и  испитивања,  израду техничке 
документације изведеног стања и осталу опрему извести и испоручити о свом трошку. 
 
По завршетку радова на изградњи приводне ТК канализације, повезивању РЕК ормана на мрежу 
Телекома као и повезивање ормана са остатком кућне инсталације, потребно је, на захтев 
инвеститора, извршити квалитативни пријем радова од стране комисије састављене од 
представника Телекома и инвеститора. 
 

2.6 ПРАВИЛА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 

Технологија рада соларне електране не подразумева стварање отпада било каквог порекла, те 
стога, након привођења простора намени, односно пуштања соларне електране у рад, неће 
постојати потреба за евакуацијом истог. Међутим, у току изградње комплекса, вишкови земље или 
камене дробине до којих ће доћи приликом земљаних радова могу се депоновати на локацији 
соларног парка, али искључиво на унапред одређеном месту и привремено. 

2.7 ПРАВИЛА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 

Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област 
планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у 
случају пожара: 

1) очува носивост конструкције током одређеног времена; 

2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 

3) спречи ширење ватре на суседне објекте; 

4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. 

Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара испуњени уколико су спроведени захтеви 
заштите од пожара: 

1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите 
од пожара и експлозија; 

2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од пожара за 
конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима. 

Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на начин прописан у на 
претходно наведени начин, Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева 
заштите од пожара и према страним прописима и стандардима, као и према признатим методама 
прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени. 

Испуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и 
моделима из претходно наведеног доказује се функционалном пробом система у реалним условима 
приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара. 
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Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај захтев ближе уређен 
посебним прописом. 

У складу са наведеним релизација услова заштите од пожара предвиђена је у складу са одредбама 
Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од 
пожара 

АНАЛИЗА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

Табела 1: Категоризација предметног објекта према условима заштите од пожара 
 

Категоризација објекта према висини ~0 m 

Категоризација објекта према намени 
 

Постројење за производњу 
електричне енергије 

 
Потреба за уградњом посебних система заштите од пожара 
Предметно постројење спада у објекте отвореног типа, без људске посаде и сталног надзора. 
Основне мере заштите од пожара за изградњу овог типа постројења дефинисане ће бити кроз 
израду пројеката електроенергетских инсталација. Није оправдана примена посебних система 
заштите од пожара у виду уградње система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, система за 
аутоматско гашење пожара или инисталација хидрантске мреже које не би имао ко да употреби. 

Основни захтеви који условљавају потребу за стабилним инсталацијама и уређајима за гашење 
пожара (хидрантска инсталација за гашење пожара, стабилна инсталација за гашење ЦО2, пеном 
прахом и сл.) 

Према захтевима Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара прописани су следећи основни захтеви заштите од пожара. 

Унутрашњом хидрантском мрежом за гашење пожара морају се штитити: 

1) објекти и простори за које се то захтева посебним прописима; 

2) објекти и простори за које је се то захтева локацијским условима који се прибавлјају у поступку 
изградње објеката; 

3) објекти који су разврстани у категорију технолошког процеса према угрожености од пожара К1 
до К5 и К1Е према члану 11. став 2. овог правилника; 

4) стална места за заваривање и резање која су дефинисана посебним прописом, а налазе се у 
објекту. 

Изузетно, унутрашњом хидрантском мрежом за гашење пожара не морају се штитити: 

1) стамбени објекат, ламела, која има висину ≤12 м; 

2) пословни или јавни објекат површине ≤150 м², специфичног пожарног оптерећења ≤360 
МЈ/м² и чија је конструкција најмање средњег степена отпорности према пожару, ако 
посебним прописом није другачије одређено; 

3) пословни простори на нивоу околног терена укупне површина ≤150 м² и појединачног 
специфичног пожарног оптерећења ≤360 МЈ/м² у које се улази са сполјне стране, када су у 
саставу пословног, јавног или стамбеног објекта чија је конструкција најмање средњег 
степена отпорности, ако посебним прописом није другачије одређено и ако се пожари у 
таквим просторијама могу гасити употребом сполјне хидрантске мреже; 

4) складишни објекат који има најмање средњи степен отпорности према пожару, површину 
≤150 м² и специфично пожарно оптерећење ≤360 МЈ/м², ако посебним прописом није 
другачије одређено; 

5) индустријски објекат који има површину ≤150 м² и прорачунско пожарно оптерећење ≤100 
кWх/м² утврђено посебним прописом; 

6) гараже регулисане посебним прописом чија је површина ≤150 м². 
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Унутрашња хидрантска мрежа се не сме поставити у производним погонима и складиштима у којима 
коришћење воде може створити запалјив гас и изазвати експлозију, пожар и ширење пожара. 

Унутрашњом хидрантском мрежом за гашење пожара не морају се штитити објекти који се не 
могу разврстати у категорију технолошког процеса према угрожености од пожара К1 до К5 и 
К1Е према члану 11. став 2. овог правилника ако то посебним прописом није другачије 
уређено. 

Сполјашњом хидрантском мрежом за гашење пожара морају се штитити: 

1) објекти и простори за које се то захтева посебним прописима; 

2) објекти и простори за које се то захтева локацијским условима који се прибавлјају у поступку 
изградње објеката или када је то захтевано кроз планске документе; 

3) објекти који су разврстани у категорију технолошког процеса према угрожености од пожара К1 
до К5 и К1Е према члану 11. став 2; 

4) населјена места у којима постоји јавна водоводна мрежа. 

Спољашњом хидрантском мрежом за гашење пожара не морају се штитити објекти који се не 
могу разврстати у категорију технолошког процеса према угрожености од пожара К1 до К5 и 
К1Е према члану 11. став 2. ако то посебним прописом није другачије уређено. 

Испуњеност претходно наведених услова 

Заштита од пожара за предметну врсту постројења уређена је Правилником о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара. 

Правилник директно прописује захтеве из области заштите од пожара које потребно обезбедити 
приликом пројектовања и изградње постројења који су дефинисани обимом правилника, што је 
децидно дефинисано у називу самог правилника. 

Наведени правилник као посебан пропис који ближе уређује основне захтеве заштите од пожара за 
предметну врсту објеката није прописао посебне захтеве у погледу потребе за уградњом 
инсталација сполјне или унутрашње хидрантске мреже. 

Поред наведеног приликом анализе потребе за уградњом инсталација хидрантске мреже 
разматрани су и следећи параметри: 

- објекат је слободно стојећи 

- објекат није запоседнут 

- у објекту се налазе електроенергетска постројења и уређаји под сталним напоном 

- комплекс и припадајући објекти налазе се на удалјеној локацији 

Према претходној анализи донет је следећи закључак: 

Инсталације спољне и унутрашње хидрантске мреже није оправдано предвидети у 
предметном комплексу. 

Уградња инсталација хидрантске мреже у удалјеном незапоседнутом комплексу са уређајима и 
инсталацијама које се не могу гасити водом потпуно је неоправдана и може само проузроковати 
додатне опасности услед оштећења која би проузроковала непотребно цурење воде које може 
довести до опасних последица по рад постројења и чак у неким ситуацијима последице цурења воде 
би могле представлјати узрок пожара. 

Стабилни уређаји за гашење пожара 

Енергетски трансформатори и електричне ротационе машине називних снага преко 40 МВА по 
јединици, смештени у зградама, морају имати стабилне уређаје за гашење пожара. 

Изузетно, стабилне уређаје за гашење пожара не морају имати цевни генератори, електричне 
ротационе машине хлађене водоником, као и друге електричне ротационе машине које имају 
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изолацију која је незапалјива или не подржава горење, а код којих је примењен систем за 
правовремено откривање пожара. 

Енергетски трансформатори који се налазе у издвојеним електроенергетским постројењима на 
отвореном простору не морају се штитити стабилним уређајима за гашење пожара под условом да  
је положајем (локацијом) енергетских трансформатора или поставлјањем ватросталних преграда 
спречено ширење пожара на суседна населја или значајне објекте. 

Испуњеност основног захтева заштите од пожара 

За предметно постројење није прописана обавеза уградње стабилних инсталација за 
аутоматско гашење пожара, па исте нису ни предвиђене. 

Основни захтеви који условлјавају потребу за инсталацијама за аутоматско откривање и дојаву 
пожара 

Сходно условима који су дати у Правилнику о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја у зградама са електроенергетским постројењима називног 
напона од 110 кВ и више, односно називне снаге од 20 МВА и веће, мора се обезбедити рано 
откривање пожара помоћу уређаја за аутоматско откривање и јавлјање пожара. 

Уређаји за аутоматско откривање и јавлјање пожара морају се уградити и у просторије у којима   се 
налазе опрема и уређаји од којих битно зависи рад електроенергетског постројења или 
електроенергетског система као целине, на пример диспечерски и рачунски центри, командне сале   
и слично. 

Уређаји за аутоматско откривање и јавлјање пожара морају се уградити у све просторије у подручју 
једног пожарног сектора. Сигнал појаве пожара мора се проследити диспечерском центру или 
одговарајућем центру контроле и управлјања. 

Обзиром да предметни објекат не прирпада претходно наведеним постројењима у истом није 
потребно обезбедити систем за детекцију и дојаву пожара. 

Основни параметри процене опасаности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја 
које се у њима користе или складиште 

Изолационе течности у трансформаторима се, према температури палјења и специфичном 
пожарном оптерећењу тј. калоричној вредности, деле на: 

температура палјења   Специфично Пожарно Оптерећење (МЈ/кг) 

класа О<= 3000 Ц   класа 1   СПО  >=  42  

класа К > 3000 Ц   класа 2    32 <=  СПО  <    42 

класа Л  тачка палјења није мерљива класа 3   СПО  <    32 

У трансформаторе се уграђују бројни запалјиви изолациони чврсти материјали.  

Најчешћи је целулозни папир импрегниран улјем, који је изванредан јефтин изолатор, потом 
ламелирано дрво, те разне врсте пластичних материјала на бази полипропилена, поливинила, 
полиестера, полиамида и др. Мада је укупна количина ових материјала много мања од запалјивих 
текућина. 

Сходно претходно описаној анализи може се заклјучити да се на предметном комплексу може 
очекивати појава пожара класе Б, и пожара на електро инсталацијама. 

За наведене класе пожара најефикаснија средства за гашење су дата у следећој табели: 

Класе пожара Средства за гашење 

Б - пожари течних и лако топлјивих материја  
(бензин, бензол, улја, масти, лакови, смола, 
алкохол и сл.) 

прах и халон – најболје пена - за пожаре у 
посудама углјен-диоксид - у затвореном 
простору  
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Пожари на електро енергетским инсталацијама 

Електро-енергетске инсталације у простору у коме се одвија акција гашења представлјају сталну 
опасност. Гашење подразумева њихово исклјучивање из извора напајања, а ако то није могуће, 
млазничар по својој слободној процени одлучује да ли ће отпочети гашење.  

Ако електричне инсталације остају под напоном, тада се морају предузети мере заштите у виду 
поштовања потребног безбедносног одстојања и правилног избора врсте млаза. Није препоручлјиво 
коришћење хидрантског млаза за гашење пожара на електроенергетским постројењима. 

Обе наведене класе пожара не могу се гасити водом. 
 

2.8 НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Овим урбанистичким пројектом  је анализирано идејно решење соларне електране у оквиру које је 
предвиђен: 

 Укупан број FN панела је око 8298ком. појединачне инсталисане снаге 580Wp. Укупна 
инсталисана DC снага у FN панелима је око 4.8МWp DC односно 4МW AC. 

 40 идентичних инверторских јединица снаге 100кW има 10 МППТ 

 уљни трансформатор, трофазни, снаге 2500kVA, СН 35000 В, НН 400 V, фреквенција 50 Хз, 
спрега Yнд11. Напон кратког споја 4%, са изводима за регулацију напона ± 2x 2.5%. 

 Инсталисана снага за две трафостанице ТС1 и ТС2 је 2.5МVA. Коефицјент трансформације 
је 0.42/35 kV. 

 
Прорачун годишње производње рађен је у софтверском алату PVGIS. Базични резултати симулације 
приказани су на слици 4. 
 
 
Слика 7: Годишња производња соларне електране 
 

Укупно очекивана производња је око 6.037 GWh/год. 
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2.9 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Катастарска парцела на којој ће бити изграђен соларна електрана је у приватној својини и има статус 
пољопривредног земљишта.  
Носећа конструкција соларних панела је панирана таква да се испод конструкције може , по потреби, 
И даље обављати пољопривредна делатност, али уз одабир посебних биљних врста које не 
захтевају велику количину светлости и не расту у висину више од 60цм. 
У склопу планираног комплекса има простора и за уређене зелене површине са декоративним 
врстама биљака и то у делу око објекта МБТС, односно уз улазну капију и делове саобраћајно-
манипулативних коридора. 
У складу са условима ЈКП Шумадија Крагујевац, број 1-13249 од 25.05.2023.године, у оквиру 
предметних катастарских парцела заступљена је самоникла дрвенаста и жбунаста вегетација, 
углавном ободно, дуж самих граница парцела. Највећи део парцела је под самониклом травњачком 
вегетацијом, ливадског типа. У непосредном окружењу доминирају оранице, мањи шумарци 
мешовитог састава и  индивидуално становање у оквиру сеоског подручја. Траса прикључка на 
дистрибутивни систем ЕЕ иде једним делом дуж државног пута I Б реда 25, а делом поред 
обрадивих површина.  
Дозвољена је изградња објеката и трасе за прикључак, у складу са правилима грађења прописаним 
за поједине намене: 

- Уређење простора у непосредној околини објеката треба поред обезбеђивања стабилности 
земљишта да задовољи и пејзажно-обликовни аспект. 

- Циљ озелењавања је брже обнављање вегетацијског изгледа. Обликовни аспект је важан 
при извођењу биотехничких радова и стабилизације тла вегетацијом. 

- У регулацији трасе за прикључак на ее евидентирано је зеленило у форми појединачних 
стабала и мањих групација које је потребно сачувати 

- Постојеће зеленило у контактним зонама штити се независно од квалитета појединачних 
стабала. 

- Новопројектоване капацитете зеленила прилагодити постојећим. Садна места 
позиционирати у складу са садржајима у контактној зони и просторним могућностима. 

- Предност при избору садница дати мање захтевним врстама  у односу на услове средине, 
зимзеленим врстама и врстама толерантним на аерозагађење и присуство соли у земљи. 
Искључити врсте за развијеним површинским кореном. 

- Техничком документацијом обрадити заштиту стабала која се задржавају, евентуално 
пресађују, као и формирање нових капацитета зеленила. 

- Постојећу вегетацију која се задржава новопланираним решењем заштитити у току 
радова(задржати постојеће коте терена у нивоу кореновог врата, хабитус каракеристичан за 
врсту и очување ризосфере), да се не угрози стабилност и опстанак стабала. Минимално 
растојање зоне радова од ивице дебла у зависности од врсте и димензија да буде 2,00 – 
2,50 м. Редукција корена ако је потребно да не прелази 30% укупне површине под 
кореном(површина одређена радијалним растојањем од дебла које одговара двоструком 
обиму стабла измереном на висини од 1м од кореновог врата). Евентуалну редукцију 
коренових жила да прати пропорционално, стручно орезивање надземног дела стабла. 

- Потенцијално угрожену вегетацију заштитити пре почетка извођења радова, да се омогући 
прилазак механизације у близини стабала. 

- Обликовање нових косина да буде у складу са природним обликовање рељефа. 
- Разноликост различитих врста вегетације је важна при засађивању посебних подручја као 

што је обнова шумског ивичног подручја. 
- Травњаке заснивати мешавином семена са додатком семена махунарки и зељастих биљака 

да би се убрзала сукцесија. 
- Водити рачуна о растојању вегетације од путног појаса због боље видљивости, 

прегледности и безбедности. 
- У зони пољопривредног земљишта препоручује се садња шибља. 
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- На местима пресецања постојећих екосистемских целина, водити рачуна о постојећој 
вегетацији, сачувати је и заштитити и по потреби обновити, због станишта бројних врста. 
Приоритет треба да буде очување биома(фунционално-еколошких јединица) и биотопа-
стварају се услови за очување врста-биодиверзитета, а онда и природних процеса. 

- Код нестабилних терена, посебно водити рачуна о стабилизацији тла, избором гео-
инжењерских мера и избором садног материјала. 

- Нивелацијом терена омогућити отицање површинских вода у кишну канализацију. 
- По завршетку радова уклонити шут и слој стерилне земље у слоју од 20цм, са површина које 

се озелењавају и насути плодну хумусну земљу до планиране коте терена и изршити 
заснивање травњака и садњу биљака. 

 
ЗЕЛЕНИЛО ДУЖ ПУТЕВА – Формирање зелених појасева да прати геоморфолошка, педолошка, 
климатска и биолошка истраживања. У зависности од ширине и функције типови засада да буду 
појединачна стабла у комбинацију са шибљем, дрвенасто жбунасте групације или континуални 
масиви лишћарских и четинарских дрвенастих и лишћарских врста. 

 Планиране зелене појасеве пројектовати као санитарно-заштитне; 

 Обезбедити спратност заштитних зелених појасева употребом зељасте, жбунасте и 

дрвенасте вегетације; 

 Распоред и структура вегетације заштитних зелених појасева да буду у складу са функцијом; 

 Сачувати квалитетну дрвенасту вегетацију и интегрисати је у форму планираног заштитног 

зеленог појаса; 

 За озелењавање користити лишћарске, четинарске и зимзелене дрвенасте и жбунасте 

врсте, травњачку вегетацију и покриваче тла и врсте са фитоцидним и бактерицидним 

својствима. 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ – обратити посебну пажњу на ово земљиште, као значајан и 
ограничен ресурс, изложено свакодневној деградацији, природној и антропогеној ерозији и 
различитим врстама загађивача. Претераним и неодговорним коришћењем земљишта опада 
његова продуктивност и може доћи до потпуне деструкције земљишта(деградација се огледа као 
смањење биолошке разноврсности, смањење плодности земљишта, квалитета ваздуха, воде и 
климатске промене). Заслањивање, збијање, пренамена, плављење и клизишта су неки од 
негативних фактора који утичу на деградацију и нестајање земљишта. При изради техничке 
документације водити рачуна о контактним зонама између пољопривредног земљишта и земљишта 
предвиђеног за друге намене, да би се загађивање и деградација земљишта свела на најмању 
могућу меру. 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – утврђивање свих негативних утицаја изградње објекта који 
доводе до промена, са циљем спречавања деградације, загађивања, уништавања и прекомерног 
трошења сировина. Приоритети у заштити животне средине су дугорочно управљање природним 
ресурсима, земљиштем, водом, пределима са интегралним приступом у борби против загађивања 
и превенцији стварања отпада, редукцији потрошње енергије посебно из необновљивих извора, 
унапређење управљања и развој ефикасних и чистих начина транспорта и производње.Основни 
принцип на коме је неопходно спроводити политику заштите животне средине је принцип 
предострожности и превенције. Свака активност да буде планирана и спроведена на начин да 
проузрокује најмању могућу промену у животној средини. 

 Извршити поделу свих озелењених простора у систему зеленила према њиховој функцији. 

 Тежити очувању аутохтоних врста и биодиверзитета. 

 Побољшати естетске вредности и дизајн простора. 

 Спречити фрагментацију станишта повезивањем свих категорија простора зеленила у 

јединствени систем унутар територије. 

 Повезати планиране зелене површине са околним зеленилом. 
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 Квалитетно озелењени, доступни и приступачни простори у окружењу доприносе вредности 

простора. 

 Очувати просторе зеленила као основних извора биодиверзитета. 

 Спровести поступак процене утицаја на животну средину и обезбедити обавезне мере 

заштите. 

 Обезбедити и спроводити маx.очување квалитета површинских и подземних вода. 

 

2.10 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

a. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА 

Терен је изграђен од лапораца  И лапоровитих кречњака . Са инжењерско-геолошког аспекта 
предметни део терена представља стабилну и повољну средину јер нема појава инжењерско-
геолошких нестабилности (клижење, ручевање, одрони и сл.).  
Обзиром да се конструкција соларних панела фундира типловањем у терен до потребне дубине за захтевану 
носивост, може се рећи да постојеће карактеристике терена могу обезбедити довољну стабилност планиране 
конструкције малих оптерећења.  
За детаљну израду техничке документације морају се урадити Детаљна геолошка истраживања израдити у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 101/15 и 95/18) и 
Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 
истраживања (Сл. гласник РС бр. 51/96) и Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све 
врсте геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 45/19). 
Површинских токова воде нема у конкретном подручју. 
Принципијелно, за изградњу саобраћајница и насипа могу се употребити све врсте материијала осим оних са 
садржајем органских супстанци, муљевитих, склоних бубрењу и смрзавању. Уградјивање материјала 
представља најсложенију фазу земљаних радпова с обзиром да се увек захтева висок квалитет. У том смислу 
се уградјивање материјала врши у слојевима дебљине 30цм, посебно сваки слој сабија динамичким 
средствима и на крају врши контрола збијености завршног слоја. У конкретном иста треба да задовољи услов 
Мс = 30 Мпа. 

b. ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Хидрогеолошке прилике које владају на конкретном терену условљене су хидрогеолошким 
функцијама постојећих стенских маса, рељефом терена, као и режимом површинских вода, а такође 
и атмосферског талога. 

Са хидрогеолошког аспекта, а по својој функционалности, испитивани терен изграђују 
хидрогеолошки изолатори. 

Овај моменат представља повољност јер фундирање будућих објеката изводимо у сувом. 

 

2.11 МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Заштита градитељског наслеђа 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу, број 1110-02/1 од 
29.05.2023.године и 2716-02/1 од 05.10.2023.године, Нема евидентираних споменика културе 
односно вреднованих објеката градитељског наслеђа. Ако се у току извођења наиђе на археолошка 
налазишта, извођач је у обавези да одмах прекине радове и обавести Завод и да предузме мере да 
се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен. 

Заштита животне средине 

У складу са условима Завода за заштиту природе Србије, 021-3367/2 од 28.09.2023.године, 
Предметна локација се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите и  није у обухвату еколошки значајног подручја еколошке мреже РС.  
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Услови су следећи: 
1) УП се може реализовати само на к.п. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556  sve КО 

Лужнице, град Крагујевац 

2) Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама одређеним Просторним 

планом града Крагујевца(„Службени лист града Крагујевца“, бр.32/2009); 

3) максимално очување одраслих примерака дендрофлоре. Уклањање стабала свести на 

минимум и то уз дознау стабала за сечу од стране ЈП“Србијашуме“; 

4) не уклањати стабла са активним гнездима птица са јајима или младунцима, у периоду од 

1.априла до 15.јуна; 

5) предвидети обавезу: 

 користити постојећу мрежу саобраћајница и избегавати изградњу нових путева за 

привремено коришћење; 

 стабла у обухвату обезбедити од оштећења услед манипулације грађевинских 

машина, складиштење опреме, инсталација које се уграђују и др.; 

 време одлагања грађевинског материјала максимално скратити; 

 
6) размотрити могућности смањења заузетости парцела повећањем размака између соларних 

панела, а коначан избор локација носача ускладити са просторним ограничењима која буду 

проистекла из истраживања вегетације, флоре и фауне, за потребе израде Студије о 

процени утицаја на ЖС(уколико буде донета одлука да се ради), да се омогући евентуална 

релокација појединачних соларних панела или смањење броја соларних панела у циљу 

заштите биодиверзитета; 

7) микролокације са угроженим врстама, картираних на предметним парцелама током 

истраживања за потребе израде Студије, изузети из предметног пројекта; 

8) предвидети да земљани радови на инсталацији соларних модула не нарушавају 

конфигурацију терена; 

9) ако се локација осветљава, пројектом предвидети примену техничких решења у складу са 

функцијом локације, користити специјално ЛЕД хладно осветљење које у свим фазама 

изградње мора бити сведено на минимум и усмерено ка тлу. Није дозвољено коришћење 

јаких светлосних извора усмерених ка небу осим за потребе безбедности и контроле 

ваздушног саобраћаја; 

10)  Пројектом предвидети: 

 инфраструктурно опремање по еколошким стандардима на основу услова 

надлежних комуналних организација; 

 уклањање отпада са локације под условима надлежних комуналних организација; 

 санација радног простора по изведеним радовима, уколико дође до нарушавања; 

 мере заштите у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних 

инспекцијских служба и установа; 

11) дефинисати инжењерско-геолошке услове који неће довести до поремећаја стабилности 

тла; 

12) предвидети коришћење савремених панела који најмање угрожавају животну средину и 

страдање дивљих врста своде на минимум; 

13) простор соларне електране је неопходно оградити и обезбедити како би се ограничио 

присступ људима и дивљим животињама; 

14) електричне инсталације добро изоловати и обезбедити како би сеспречило страдање 

дивљих животиња; 
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15) уколико се у току радова наиђе на геолошка и палентолошка документа, која би могла имати 

својство природне вредности, дужни сте да пријавите Министарству заштите животне 

средине и да предузмете мере заштите од уништења, оштећења  и крађе.   

Планирани садржај (соларна електрана) се не налази ни на листи I ни на листи II, у складу са 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр. 69/2005), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
бр. 114/08), што указује да за овај пројекат НИЈЕ ПОТРЕБНА израда Студије о процени утицаја на 
животну средину. 

Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, за противпожарну заштиту и  мере 

цивилне заштите људи и добара 

УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 

У складу са условима МУП, Сектор за ванредне ситуације, број 217-39063/23-1 од 25.04.2023. 
године, Није надлежан за издавање мишљења, а ради заштите од пожара објекти морају бити 
реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и 
нормативима: 
 
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара 
у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 
и 87/2018 - др. закони) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката; 
 За грађевинске зидане објекте обезбедити приступни пут за ватрогасна возила у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое 
за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за електроенергетска 
постројења називног напона изнад 1000В ("Сл.лист СФРЈ", бр.4/74); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за уземљење 
електроенергетских постројења називног напона изнад 1000В ("Сл.лист СРЈ", бр.61/95); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1кВ до 400кВ ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88); 
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења("Сл.лист СРЈ", бр.11/96); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90); 
 придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање 
електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93); 
 реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за 
заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 44/76); 
 Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације ниског напона 
(''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95); 
 
За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара 
(Сл.гласник РС бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) и правилника и стандарда који 
ближе регулишу предметну област. 
 
УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
Надзиђивање постојећих објеката је могуће ако се истраживањима утврди да су  исти фундиран на 
одговарајући начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати штетне последице по 
објекат . У супротном потребно је спровести одговарајуће интервенције на темељима као санационе 
мере или пак у терену, како би се омогућило прихватање додатног оптерећења. 
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Ради заштите од потреса објекат мора бити реализован и категорисан према Правилнику о 
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
 

a. ПАРЦЕЛАЦИЈА и ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА 

 
Обзиром да је у складу са Законом соларну електрану могуће градити (поставити) на 
пољопривредном земљишту, тј. да није неопходно формирање посебне грађевинске парцеле као и 
да су сви елементи у склопу овог комплекса монтажно-демонтажног типа и да земљиште у 
непосредном окружењу задржава своју намену пољопривредног земљишта, овим урбанистичким 
пројектом НИЈЕ формирана грађевинска парцела за изградњу соларне електране. 
 
Што се других садржаја у склопу комплекса тиче, типа трафостанице, ОМП-а, антенског стуба, у 
складу са Законом о планирању и изградњи, није потребно формирање посебне грађевинске 
парцеле. Локација ОМП-а је предвиђена са могућношћу директног приступа са јавног путе, како би 
у случају потребе, односно посебних захтева оператера електроенергетског система у циљу 
решавања имовинско-правних односа, било могуће издвојити посебну грађевинск парцелу за 
потребе ОМП-а и то по следећим условима: 

1. Парцела мора имати приступ са јавног пута 
2. Минимална величина парцеле је 30м2 
3. Минимална ширина фронта парцеле је 6м 

 
У случају фазне изградње, могуће је извршити парцелацију и препарцелацију постојећих 
катастарских парцела за сваку фазу. 
Такође је потребно да свака фаза може функционисати као засебна фнкционална целина, односно 
неопходно је у склопу прве фазе обезбедити изградњу потребне инфраструктуре, која подразумева 
обезбеђење саобраћајног приступа, као и уређаје и опрему за прикључење и испоруку произведене 
енергије у постојећу електроенергетску мрежу, а који ће бити заједнички за све будуће парцеле, 
односно фазе, без обзира на имовинско-правне односе. 
 

3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
 

Идејно решење за изградњу соларне електране „Лужнице“ саставни је део овог урбанистичког 

пројекта. 

 

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
Потврђен урбанистички пројекат представља основ за издавање Информације о локацији, 
Локацијских услова, као и израду и потврђивање пројекта парцелације и препарцелације у складу 
са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 2013 - одлука УС, 132/2014, 
145/2014, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23). 
 
Обзиром да је укупна инсталисана снага предметне елактране већа од 1 МW, у складу са Законом 
о енергетици ( Сл.Гласник РС бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021) и правилником о 
енергетској дозволи ( Сл.Гласник РС бр. 15/2015, 44/2018 - др. Закон) потребно је исходовање 
енергетске дозволе, а грађевинску дозволу за све садржаје обухваћене овим урбанистичким 
пројектом издаје локална самоуправа. 
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Соларна електрана - локацијске услове издаје локална самоуправа у складу са чл.54. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон, 9/20, 
52/21 и 62/23); 
Планирана Трафостаница 10(20)/x kV као и 10(20) kV прикључни кабловски вод - локацијске 
услове и грађевинску дозволу/решење по чл.145. издаје локална самоуправа у складу са чл.54. 
Закона о планирању и ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 
42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. закон, 9/20, 
52/21 и 62/23); 
 
Овим урбанистичким пројектом је дефинисана могућност фазне реализације. 
У слчају фазне изградње, могуће је извршити парцелацију и препарцелацију постојећих 
катастарских парцела за сваку фазу. 
Такође је потребно да свака фаза може функционисати као засебна фнкционална целина, односно 
неопходно је у склопу прве фазе обезбедити изградњу потребне инфраструктуре, која подразумева 
обезбеђење саобраћајног приступа, као и уређаје и опрему за прикључење и испоруку произведене 
енергије у постојећу електроенергетску мрежу, а који ће бити заједнички за све будуће парцеле, 
односно фазе, без обзира на имовинско-правне односе. 
 
Планираној изградњи не може се приступити на основу издатих Локацијских услова, већ након 
добијене Грађевинске дозволе издате на основу одговарајуће техничке и инвестиционе 
документације. 
 

Одговорни урбаниста: 
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Ивана Станковић, дип.инж.арх. 
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ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- укупна површина P=7ha 91a 70m²

ЛЕГЕНДА:

Граница комплекса соларне електране

Некатегорисани пут

Државни пут IБ реда са заштитним појасом ±20м

Електроенергетска опрема у фукцији соларне електране

Постојећи 10кV (средњенапонски) надземни вод
са заштитним појасом 10м

Постојећи 35кV (средњенапонски) надземни вод
са заштитним појасом 15м

Улаз / излаз у комплекс

Бехатон

Интерна саобраћајница

Грађевинска линија

Зона дозвољене изградње

Ограда комплекса
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "KETER SOLAR"

НА К.П. БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556
СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ,

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Планирана траса 35kV прикључног вода са пратећим
комуникационим каблом

Ивица коловоза/тротоара

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ Р=1:250

24 Темене и осовинске тачке саобраћајнице

Координате темених и осовинских тачака:
16 7487274.116 4885999.141
17 7487344.011 4886158.255
18 7487483.192 4886294.765
22 7488076.643 4886662.167
23 7486899.189 4886225.164
24 7487065.419 4886118.357
25 7487328.022 4885973.547
26 7487416.660 4885751.101
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "KETER SOLAR"

НА К.П. БР. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556
СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ,

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Постојећа регулациона линија

E10kV

E35kV

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- укупна површина P=7ha 91a 70m²

ЛЕГЕНДА:

Некатегорисани пут

Државни пут IБ реда са заштитним појасом ±20м

Електроенергетска опрема у фукцији соларне електране

Постојећи 10кV (средњенапонски) надземни вод
са заштитним појасом 10м

Постојећи 35кV (средњенапонски) надземни вод
са заштитним појасом 15м

Улаз / излаз у комплекс

Интерна саобраћајница

Грађевинска линија

Зона дозвољене изградње

Ограда комплекса

Планирана траса 35kV прикључног вода са пратећим
комуникационим каблом

Ивица коловоза/тротоара

Постојећa ПЕ сев са оптичким каблом и приматним
бакарним ТК каблом
Планирани телекомуникациони кабл

Постојећи надземни телекомуникациони вод

Постојећи надземни нисконапонски вод
Соларна поља

Бехатон

Планирана јавна саобраћајница

Граница комплекса соларне електране

Планирана регулациона линија

Планирана траса подземних инфраструктурниих водова
у функцији соларне електране
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ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

 



ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

Технички опис 

Опште 

Предмет пројекта је изградња соларне фотонапонске електране  ,,КЕТЕР СОЛАР“, на земљи на к.п. бр. 502, 

505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 КО Лужнице на територији града Крагујевца укупне инсталиране снаге  

4.0МW и прикључак електране на електродистрибутивну мрежу (ДСЕЕ) 

За предметну електрану су исходовани услови за пројектовање и прикључење на ДСЕЕ, бр.8W.1.0.0/11.01.-

412687/2-2022 у складу са којима је израђено ово идејно решење. 

Ово идејно решење је припремљено као саставни део урбанистичког пројекта у циљу анализе предметног обухвата и 

провере просторних и техничких могућности за формирање соларне електране, одобрене снаге у скаладу са 

исходованим условима имаоца јавних овлашћења. 

У даљој разради техничког решења, а након сарадње са оператором система и припреме детаљног пројектног задатка, 

могуће је постићи технички и комерцијално рационалније решење, а у складу са урбанистичким параметрима 

дефинисаним овим Урбанистичким пројектом. 

Прикључење соларне електране на ДСЕЕ   

Прикључење се остварује на два начина: 1- са постојећег 35kV стуба са одговарајућом опремом према издатим 

условима на постојећем двоструком далеководу који повезује ТС 35/10kV/kV „Чумић“ КГ05 - ТС 35/10kV/kV 

„Собовица“  полаже се нов каловски вод 2 x (3 x (XHE 49–A 1x150/25 mm2 20/35kV/kV дужине 750м. до 

одговарајућих водних ћелија новог ОМП-а. Уз двоструки кабловски вод полажу се 2 ПЕ црева 40мм.  

2- на растојању од 700м од постојећег стуба на поменутом постојећем далеководу поставља се нов стуб са 

одговарајућом опремом а све у складу са  условима. Од новог стуба полаже се нов каловски вод 2 x (3 x (XHE 

49–A 1x150/25 mm2 20/35kV/kV дужине 750м. до одговарајућих водних ћелија новог ОМП-а. Уз двоструки 

кабловски вод полажу се 2 ПЕ црева 40мм.  

Такође, од прекидачке ћелије унутар ТС1 до командног ормана ДЦ развода-РТУ-а унутар ОМП-а треба 

положити и један оптички мултимодни кабл ради очитавања статуса и осталих потребних сигнала спојног 

прекидача предметне соларне електране. 

 
Прилог услови за пројектовање и прикључење 

 

ОПИС РЕШЕЊА 

Соларна електрана је оријентисана у правцу југа. Локацијски параметри за СЕ.Кетер Солар су:  

Географска дужина: 20.83 

Географска ширина: 44.12 

Надморска висина: 286m 

На сликама су приказане парцеле и локација саме електране.  



 

Хоризонтални профил- анализа потенцијала сунчевог зрачења 

Приказ азимутног угла Сунца (у степенима) на датој локацији-дијаграм соларне путање сунца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор коришћен за генерисање је Глобал Солар Атлас.  



• Минимална температура: 0°C. 

• Максимална температура: 22.2 °C. 

• Просечна температура: 11.6 °C. 

На предметној локацији, просечна годишња глобална ирадијација на датој локацији износи око 1358 kWh/m² 

док дифузна хоризонтална компонента ирадијације износи 630 kWh/m² 

Главне компоненте фотонапонског постројења 

Фотонапонски модули - који претварају сунчево зрачење у једносмерне величине струју и напон 

Фиксна монтажна структура - на којој се монтрају фотонапонски модули. 

Стринг инвертор – претварач напона и струје. Ово је уређај који једносмерни напон и струју произведене у 

соларним панелима, претвара у наизменичне величине 

Трафостаница -  на коју се повезују стринг инвертори и врши конверзија напона на напонски напонски ниво од 

35kV са којим се врши прикључење на Дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ).  

DC кабловски развод, AC разводни ормари, AC кабловски развод, кабловски регали,  

Комуникациони каблови са спојном опремом, систем надзора/мониторинга и управљања над електраном,  

Громобранска заштита, систем изједначења потенцијала и уземљивачки систем 

Пример конфигурације приказан на слици : 

 

 

 

Фотонапонски модул и конструкција система 



Фотонапонски панели се постављају на носећу фиксну конструкцију предвиђену за монтажу соларних панела 

на земљи, под углом од 25 степена у односу на хоризонталну раван и оријентисану ка југу. Укупан број FN 

панела је око 8298ком. појединачне инсталисане снаге 580Wp. Укупна инсталисана DC снага у FN панелима је 

око 4.8МWp DC односно 4МW AC.  

Предвиђени фотонапоски панели су бифацијални. Бифацијални панели су врста соларних панела који могу 

генерисати електричну енергију са предње и задње стране панела. Овај тип панела може повећати укупну 

ефикасност и производњу електричне енергије соларног система. Опрема која је планирана је европског 

порекла, високо ефикасна и са малим процентом деградације перформанси. Понуђени панели су снаге 

580Wp Lion RCM – 580 – 8DBHW произвођача Recom Technologies 

Карактеристике фотонапонског модула дате су као прилог овог документа.  

Предлог диспозиције FN модула на делу парцеле приказан је на слици испод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотонаппонски панели се монтирају на фиксну конструкцију. Монтажна конструкција успоставља оријентацију 

и нагиб модула, као и раздвајање између редова. 

Монтажна конструкција се састојати од следец́их елемената: конструкција формирана од различитих типова 

металних профила. Елементи темеља за сидрење конструкције за тло на једном делу и елементе шипова на 

другом делу као и стезне елементе и завртњи за монтажу конструкције и за монтажу модула на конструкцију. 

 



Стринг  инвертер 

Инвертер претвара једносмерну величине напон и струју коју производе фотонапонски модули у наизменичну 

величине напон и струју. Састоји се од следећих елемената: 

• Једна или неколико фаза конверзије DC-на-AC снаге, свака опремљена системом за праћење тачке 

максималне снаге (МППТ). МППТ са варијацијом напона DC низа (стринга) максимизира производњу у 

зависности од услова рада. 

• Компоненте заштите које су интегрисане су следеће: заштита високих радних температура, над-напонска и 

под-напонска заштита, под-фреквентна и над-фреквентна заштита, минималне радне струје, заштите од 

острвског рада, заштита улаза од прекомерне струје, излазна заштита од прекомерне струје, ДЦ заштита од 

обрнутог поларитета, заштита од кварова на стринговима, детекција отпора изолације, детекција струје цурења 

наизменичне струје, поправка ПИД-а. 

Предвиђени инвертори су IP66 и њихова локација би испод фотонапонских панела распоређених у пољу према 

лаyоуту.  Обзиром да је планирано да се електрана прикључује паралелно на ДСЕЕ (дистрибутивни систем 

електричне енергије), понуђени инвертори задовољавају све к-ка дефинисане стандардом СРПС ЕН 50549 

(Захтеви за паралелно повезивање електране на нисконапонску дистрибутивну мрежу). Понуђени инвертори 

су произвођача ,, Huawei” 100 kW.  

Инвертор снаге 100кW има 10 МППТ. Овакво стринговско решење обезбеђује флексибилнију конфигурацију 

низова и више избора за инсталацију. 

Детаљни подаци о инвертору и спојној опреми су дати у техничком листу. 

Инвертер у себи садржи комуникацијску опрему која се спаја на уређај за централну комуникацију- дата логгер. 

Комуникацијски уређај служи за контролу рада електране. У сваком тренутку се преко wеб сервера може 

пратити рад електране и производња исте. Потребно је осигурати интернет приступ како би комуникација 

радила. 

Димезионисање фотонапоског постојења 

Низ фотонапонских генератора састоји се од фотонапонских модула повезаних у серијску и паралелну везу. 

Ова конфигурација је дефинисана техничким карактеристикама модула и претварача, захтевима 

електроенергетског система и метеоролошким условима одређене локације у Србији, Лужнице, Крагујевац 

 Неки од разматраних критеријума дизајна су: 

• Достизање максималног могућег једносмерног напона, задржавање испод максималног називног напона 

фотонапонских модула као и инвертора, 1000V. Ово је урађено да би се минимизирали губици једносмерне 

струје у преносу. 

• Низ фотонапонског генератора (DC поље) је већи у односу на називну снагу система наизменичне струје, како 

би се максимизирао принос енергије.  

Систем соларне електране пројектован је тако да испуни захтеве фактора снаге на месту интерконекције да 

буде већи или једнак 0,95 , а да може да клиза у распонима који су дефинисани од стране ОДС-а кроз УПП, 

конкретно у границама 0.9 надпобуђео и 0.9 подпобуђено. Фотонапонско постројење поседује аутоматску 

регулацију реактивне снаге. 

На основу расположиве површине, конфигурисано је следеће решење: 

Вршна DC снага фотонапонског постројења- соларне електране је 4800 kWp и представља збир снага 

номиналних вредности фотонапонских панела (модула).  



Фотонапоснки модул је полазна тачка система. Скуп свих фотонапоских модула представља фотонапонски 

генератор. Фотонапонски модули су медјусобно повезани у стрингове са максималним улазним збрним 

једномерним напоном до 1000В. Пројектном документацијом укупно 8298 фотонапоских панела снаге 580Wp.  

Фотонапонски соларни систем производи електричну енергију коришћењем методе конверзије неакумулираног 

Сунчевог зрачења у једносмерну струју преко одговарајућих фотонапонских панела на бази полупроводничке 

технологије. Овако добијена једносмерна струја се преко претварача (инвертора) претвара у наизменичну 

струју на напонском нивоу од 400V AC. 

Усвојен је фиксни положај панела, инкланација 25° у односу ха хоризонталу, добијен прорачуном. Инвертори 

фотонапонског система се монтирају испод фотонапоских редова на висини мин 1.2m (доња ивица) због 

могућег изливања водотока Топлице.  Фотонапонски панели монтирају под дефинисаним углом у односу на 

раван носеће потконструкције како би се обезбедила добра апсорпција Сунчевог зрачења за дату локацију, 

водец́и при томе рачуна да утицај ветра на панеле буде у прихватљивим границама. Такође и панели су 

подигнути да је најнижа висинска кота 1m, како би се максимално искористила бифацијалност предвиђеног 

панела. Предвиђени су стринговски инвертори  тако да се поставља већи број инвертора мање снаге 

(дистрибуирано решење) Панели се везују редно на инверторе у тзв. „стрингове“ (енг. стринг – низ, ред).  

Предвиђено је 40 ,, стинговских” инверторских јединица, укупне снаге 4000 kW, што је уједно и инсталисана 

снага фотонапонског постројења. Снага на инвертору је променљива   са  променама улазног напона од стране 

модула (услед промене зрачења и температуре). Вредности напона И фреквенције на излазу  су компатибилне 

са истим на мрежи на коју су повезана постројења. Инвертор је „вођен“ напоном и фреквенцијом мреже. У 

недостатку напона на мрежи, инвертор не може да ради самостално („офф грид“)  има интенгисану заштиту од 

острвског рада и радни напон је напон мреже на коју је повезан. Опрема је у складу свим европским 

стандардима и омогућује најбоље перформансе које су сада расположиве на тржишту, тако да су губици у 

систему смањени на минимум. Гаранцију произвођача инвертора је у току експлоатације могуће продужити до 

20 година. 

Конфигурација у нашем случају  која одређује коришења броја стрингова је направљена тако да се они 

оптерећују за максимални број панела. Број панела се одређује на основу напона отвреног кола у критичним 

временским условима (на најнижим температурама које се могу јавити у зимским месецима). Изабрана 

конфигурација је са по 27 панела по стрингу. Таква конфигурација омогућује да не дође до губитака услед 

преоптерећења. 

Електрана би се прикључила паралелно за ДСЕЕ на напону 35 кВ на начин дефинисан кроз услове и 

прикључење од надлежне дистрибуције.  У односу на ДС начин рада електране би био паралелни рад са ДС 

са предајом енергије у ДС у целости (изузев сопствене потрошње електране која се процењује 30кW).  

За повезивање фотонапоских модула користе се ДЦ проводници. Ради смањења ризика од КС (приликом 

загревања у тренуцима појаве сенке на системима) ови каблови се углавном изводе као једножилини. Радна 

температуре провдника мора да задовољи минимални опсег од -15°C до 80°C., такодје требају  отпорни на 

влагу УВ зрачење. Како би се обезбедила заштита од стујног удара, соларни каблови морају да буду са 

двоструком или појачаном изолацијом. За повезивање фотонапоских панела у стрингове користе се 

специфични конектори које су сертификовани за безбедан електрични контакт. Укупан пад напона који је 

дозводљен да буде између ФН панела и инвертора је максимално 3%. Кабловска инсталација задовољава 

стандард ЕН 50618 и слична је типу H1З2З2-K пресека 6mm². Полаже се највећим делом преко конструкције и 

делом у ПНК регалима. Преко конструкције предвиђено је вођење кабла по вишој (задњој страни) 

потконструкције, прелаз кабла између редова остварено је кроз ребрасто црево.  27 фотонапоских панела се 

повезује у стинг. На сваки инвертор је планирано повезивање по 17 и 18 стрингова. 46 инверторске јединице 

ДЦ напон подижу на 800В АЦ. Разлог томе је да на великим системима смањимо губитке, јер то свакако утиче 

на пордуктвност целокупног система. Вредности напона и улазне струје инверзије су компатибилни са истим 



од фотонапонских генератора, док ће вредности напона и излазне фреквенције су компатибилне са истим на 

мрежи на коју су повезана постројења (раније описано). 

Веза између инвертора и нисконапоског дела ТС  у пољу оствује се кабловима који се полажу у директно у 

земљу. Изабрани тип кабла је 2 x (XP00-А 3x150мм2+ XP00-А-Y 1x95мм2) . Максимални дозвољени пад напона 

био је 2.0% за деоницу између инвертора до прикључења на нисконапонски орман ТС. 

Пренапонска заштита 

Одабир одводника пренапона је извршена на основу препорука IEC 61643-32 и IEC 60634-7-712. 

Инвертори  DC и AC страна снабдевени су пренапонским заштитама (одводницима пренапона) типа ИИ. У 

нисконапоском делу трафостаница планирана је преноапоска заштита типа 1+2  која штите од индукованих 

пренапона изазваних блиским атмосферским пражњењима и од комутационих пренапона. 

Поред радног уземљења предвиђено је и заштитно уземљење, где се сви метални делови конструкција 

фотонапоског система међусовно повезују тако да чине јединствену галванску целину која се повезује на мин 

два места преко проводника (Фн/ЗН траке) која води до уземљивача фотонапоског постројења. Потребно је 

добити отпорност која је РА≤5Ω. Прелазак са ТН-Ц на ТН-С је изведен  у нисконапоским делу трафостаница. 

Предвиђена је громобанска инсталација и на основу препорука из стандарда и анализе ризика за овакву врсту 

постројења, у складу са стндардом IEC 62305-2 захтев  је мин III тип заштите. 

Инвертори се повезују на нисконапоску страну трафостаница, према блок шеми праказаној у графичкој 

документацији. Планирана заштита појединачног инвертора је високоучински заштитини прекидач.  

На нисконапонски део две трафостанице (ТС1 и ТС2), снаге 2500kVA планирано је да се повеже по 21 одноцно 

19 једнаких инверторских јединица. Као главна зашита на НН предвиђен је ваздушни заштитни уређај који је  у 

складу са стандардом IEC 61439-1. Он је уједно и генератроски прекидач који има интегрисану заштитну/уређај 

дифернцијалне струје (RCD заштита тип А). Препорука је користити ову врсту заштите уколико инвертор нема 

трансформатор за галванско одвајање једносмерне и наизменичне струје, јер тада струје квара се могу пренети 

са DC на AC страну. Предвиђени је ЗУДС који има могућност прекидања синусоидних  и несинусоидних, 

пулсирајућих и константних једносмерних струја квара. Поред тога прекидач је опремљен опремом са које могу 

да се шаљу статуси рада прекидача као и моторни погон који обезбеђује аутоматско укључење (уколико су сви 

захтавани парамети успостављени- синхронизација. Предвиђена сабирница  за ТС1 и ТС2 је димензионисана 

за 4000A 

 Инсталисана снага за две трафостанице ТС1 и ТС2 је 2.5МVA. Коефицјент трансформације је 0.42/35 kV.  

Трансформатори се  димензионишу се за максималну снагу инвертора соларне електране.  

Карактеристике: 

Предвиђен су уљни трансформатор, трофазни, снаге 2500kVA, СН 35000 В, НН 400 V, фреквенција 50 Хз, 

спрега Yнд11. Напон кратког споја 4%, са изводима за регулацију напона ± 2x 2.5%. 

У трафостаницами ТС1 је предвиђен и  суви трансформатор до 50КВА, 0.42/35 кВ на који се прикључује 

сопствена потрошња као и помоћни ситеми који опслужују фотонапоско постројење, а мисли се на систем видео 

надзора, спољашње осветљење, као и напајање друге две трафостанице, као и систем који омогућавају 

управљење, мониторинг целокупног фотонапонског система. За део инсталација сопствене потрошње 

предвиђен је и систем беспрекидног напајања УПС. Сопствена потрошња има наизменични али И једносмерни  

део због напајања погона расклопне опреме.  

 

 



ЛОКАЛНИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

Локални систем на нивоу ФН панела и инвертора омогућава контролу постројења како локалне 

функционалности тако и даљинску контролу. Прикупљање оперативних података и дијагностику квара је 

предвиђено је преко Смарт Логгера 3000Б који омогућава надзор он-лине система, упозоравајући оператере у 

случају квара или аномалија. 

Заједно са Фусион Солар ПВ Манагемент апликациом, Смарт Логгера комуницира са инверторима (реал-тиме” 

мониторинг), а повезивањем на ,, енергy” ПЛЦ сублимира се рад и са нисконапоским прекидачима у 

нисконапоском делу трансформатроске станице, СН  прекидачима, трансформаторима. 

 Веза између инвертора  и Смарт Логгера  се остварује са МБУС комуникацијом, чиме се добија на брзини 

позданости преноса података, такође МБУС је и веза са ПЛЦом.  

Смар логер  и ПЛЦ са дистрибуираним модулима се  повезују са интернетом путем ЛАН-а или WЛАН-а.  Смарт 

Логгер шаље вредности ПВ система директно на Фусион Солар онлине портал. Преко Смарт Логгера инвертори  

су директно повезани са интернетом путем WЛАН-а. Поред тога, оптимално праћење система и конфигурација 

Смарт Логгера могу се спровести путем наменске wеб локације на интегрисаном Wеб сервер. Квалитет 

поризводње и поједниих параметра система омогућено је такодје праћењем и дијагностификовање ИВ крива, 

Смарт Анти ПИД, чиме се добија лако одржавање, оптимизација и управљање на нивоу стринга.  

Смат логгери ција локација је у трансформаторским станицама као и дистрибуирани модули ПЛЦ повезују се 

на главни ПЛЦ који се налази у ТС1. Веза између трафостаница је омогућена коришћењем мултимодног 

оптичког кабла који се медјусобно повезује у ринг како би се обезбедила редудантност у комуникацији која је у 

сладу са протоколом IEC 60870-5-101. У ТС1 је предвиђен и главни сервер који се напаја са УПСа. Праћење 

рада електране је омогућена кроз приказ на SCADA чиме  добијамо увид у рад целокупног система са 

могућношћу управљања појединачних компонеми система. Праћење рада из ТС1 је информативног карактера, 

док оператор је дислоциран и налази се у простројама инвеситрора. Оператор система може да даљински да 

управља системом.  

 Ради праћења ефикасности  и уколико систем захтева прогнозу у производњи, парамтри које треба прикупити 

су и метеролошки. За ту потребу пређвиђена је локална метрелошка станица чији аналогни вредности се 

повезују на АИ модуле ПЛЦа.  

Са становишта даљинског назора и управљања соларну електрану посматрамо кроз следеће њене целине: 

• део за пријем сунчеве енергије који се састоји од 8298 ПВ модула, 

• део за конверзију једносмерне струје у наизменичну са  40 инвертора, 

• 2 трафостанице/опрема у њима. 

• метеро подаци добијени из локалне метеролошке станице. 



 

Поред локалног система за праћење радом фотонапонског постројења, планирана је и даљинска терминална 

јединица (РТУ) за надгледање и складиштење података, одржавање и анализу кварова. РТУ је систем који 

дефинише оператор  и у налази се у ТС Ниш 15 и није предмет ове пројекте документације, осим да опрема 

која се урграђује у А01 ћелују ТС1 буде опремљења тако  да може да саље статусе и мерене вредности са 

заштитног прекидача, на већ опсиан начин. 

Главни параметри при дефинисању система надзора, управљања и регулације: 



 

Главни параметри за формирање метеоролошке прогнозе времена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Процена приноса електричне енергије 

 
Параметри за прерачунавања приноса електричне енергије зависи од следећих улазих података: 



• Метеоролошки подаци. 

• Параметри електричне опреме која се користити. 

• Електрична конфигурација фотонапонске електране. 

• Параметри који утичу на губитке. 

Са овим подацима на основу математичких калкулација добија се процењена вредност приноса енергије. 

Временски профил соларног зрачења дефинише временски дијаграм снаге коју производи фотонапонска 

електрана. Процена временског дијаграма снаге фотонапонског панела је вршена на основу познатог дијаграма 

соларне ирадијације, амбијенталне температуре и просторне оријентације панела. Временски профил 

соларног зрачења је битан за сагледавање услова пласмана електричне енергије из фотонапонских електрана 

на слободном тржишту електричне енергије. Производња електричне енергије из конвенционалних електрана 

је углавном планска и може се прилагођавати захтевима тржишта, па се на тај начин остварује најбоља цена 

за произведени кWх. Производња електричне енергије у фотонапонским електранама је у великој мери 

предвидива за разлику од других врста производње,  али се не може у потпуности планирати због стохастичке 

природе овог ресурса. Производња у фотонапонским електранама је директно зависна и диктирана 

временским дијаграмом инсолације. 

 Анализа временског профила соларног зрачења је значајна и за сагледавање утицаја фотонапонских 

електрана на губитке активне снаге у електроенергетској мрежи. Како су губици енергије у електроенергетским 

мрежама нелинеарна функција токова снага, за чији прорачун треба познавати профиле потрошње и 

производње, као и параметре мреже, егзактан прорачун утицаја фотонапонских електрана на губитке 

електричне енергије је тешко изводљив.  

Фотонапонски системи су по правилу мале дисперзоване јединице. Дистрибутивна мрежа је разуђена са 

променљивим токовима снага и напонским приликама. 

Губици у производњи електричне енергије настају услед немогућности идеалне инсталације у датом систему а 

у току експлоатације могу се јавити не одржавањем целокупног инсталисаног система. 

Губици који прорачун уважава и који су саставни део сваког соларног система укључују: 

1. Термалне губитке 

2. Омске губитке 

3. Губитке у односу на назначену ефикасност модула 

4. Губитке при раду ван тачке максималне снаге 

5. Губитке услед старења 

6. Губитке у инвертору (кондукционе и комутационе) 

7. Сопствена потрошња постројења у току дана и ноц́и 

Као  губитке даље у трансфоматорима и у траси до тачке мерења. 

Укупно очекивана производња је око 6.037 GWh/год.   
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Техничка спецификација кључне опреме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

1. Ситуациони цртеж са диспозицијом главне опреме. 

2. Шема повезивања фотонапонских панела и инверотра на ТС1 и ТС2 

3. Шема повезивања ТС1 

4. Шема повезивања ТС2 
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ДИСПОЗИЦИЈА САДРЖАЈА У

СКЛОПУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

З

J

С

И

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
"KETER SOLAR" НА К.П. БР. 502, 505/1, 505/2, 503,

555/1, 555/2 и 556 СВЕ КО ЛУЖНИЦЕ,
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Постојећа регулациона линија

ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- укупна површина P=7ha 91a 70m²

ЛЕГЕНДА:

Некатегорисани пут

Државни пут IБ реда са заштитним појасом ±20м

Електроенергетска опрема у фукцији соларне електране

Улаз / излаз у комплекс

Интерна саобраћајница

Грађевинска линија

Ограда комплекса

Планирана траса 35kV прикључног вода са пратећим
комуникационим каблом

Ивица коловоза/тротоара

Постојећa ПЕ сев са оптичким каблом и приматним
бакарним ТК каблом
Планирани телекомуникациони кабл

Постојећи надземни телекомуникациони вод

Постојећи надземни нисконапонски вод

Соларна поља

Бехатон

Граница комплекса соларне електране Планирана траса подземних инфраструктурниих водова
у функцији соларне електране
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ŠEMA POVEZIVANJA FN PANELA I

INVERTORA

10 Stringova po inverteru
3x22 i 7x21 Modula po stringu
Snaga 580 Wp

10 Stringova po inverteru
1x21 i 9x20 Modula po stringu
Snaga 580 Wp

STRING INVERTER KONFIGURACIJA
Ponavlja se 19puta u okviru elektrane
Proizvodjač: Huawei Technologies
Model: SUN2000-100KTL-M2

IDEJNO REŠENJE SOLARNE ELEKTRANE "
KETER SOLAR"NA K.P. BR. 502, 505/1, 505/2, 
503, 555/1, 555/2 i 556 SVE KO LUŽNICE, NA 
TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
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ДОКУМЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 



 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ 
И ОЗАКОЊЕЊЕ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА 
Број: XXX 02-350-2245/23 
Датум: 23.10.2023.г 
К Р А Г У Ј Е В А Ц 

Пројектура доо Београд 
Живојина Жујовића 24, Звездара, Београд 

 
Градска Управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретеријат 
за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма, поступајући по 
захтеву, заведеног под бројем: XXX 02-350-2245/23 поднетог дана 19.10.2023. године, за 
израду урбанистичког пројекта, у складу са чланом 60. 61. 62. и 63. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'',бр.72/09, 81/09 исправка, 64/10-Одлука УС , 24/11, 121/12, 
42/13 - Одлука УС , 50/13 - Одлука УС,  54/13 Решење УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23), чланом 5. Правилника о садржини 
информације о локацији и о садржини локацијске дозволе ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр. 3/10) ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА („Сл. лист града 
Крагујевца“, бр.32/09)а по овлашћењу бр: 035-713/21-XXX од 20.07.2021. године, издаје: 

 
ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ 

са подацима за израду урбанистичког пројекта 
за КП бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 КО Лужнице 

 
I          ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ   
    
Правни  основ за израду Урбанистичког пројекта је: 

- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник Републике Србије број 72/09, 81/09 
– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/2014, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23). 

- ПРАВИЛНИК   о садржини, начину  и  поступку  израде  докумената просторног 
и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019). 

 
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта: 

- Просторни план града Крагујевца (Сл. лист града Крагујевца бр. 32/09). 
- Урбанистички пројекат израђује се за изградњу објекта на катастарскoj парцели  

502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 КО Лужнице на овереном катастарско-
топографском плану, са урбанистичко архитектонском разрадом локације. 

 
II         ОБУХВАТ  ПРОЈЕКТА 
 
КП бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 КО Лужнице 
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕШЕЊА И УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  



 Предметне КП бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 КО Лужнице налазе се 
у обухвату Просторног плана града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' 
бр. 32/09); 

 Према плану намене површина, кп бр. 502, 505/1, 505/2, 503 КО Лужнице налазе се 
у грађевинском подручју насеља. 

 Према плану намене површина, кп бр. 555/1 КО Лужнице налази се делом у 
грађевинском подручју насеља, делом представља пољопривредно земљиште, а 
мањим делом представља шумско земљиште. 

 Према плану намене површина, предметна кп бр. 555/2 КО Лужнице представља 
пољопривредно земљиште. 

 Према плану намене површина, предметна кп бр. 556 КО Лужнице представља 
делом пољопривредно земљиште, а делом се налази у грађевинском подручју 
насеља. 

 Предметне кп бр. 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 КО Лужнице немају излаз на 
реализовану јавну саобраћајницу 

 За израду урбанистичког  пројекта за објекте за  коришћење обновљивих извора 
енергије   прибавити све потребне услове и сагласности у складу са правилима, 
стандардима и нормативима за ову врсту објекта . 

За предметне парцеле примењују се следећа Правила уређења и грађења из наведеног 
плана за одговарајућу зону: 

ПРИВРЕЂИВАЊЕ 

Привредни објекти у оквиру грађевинских подручја насеља 

ОСНОВНА НАМЕНА: услуге, мешовито пословање, привређивање: 

- Намена пословних објеката везана је за услужне делатности, мешовито пословање или 
мали производни погон. Мешовито пословање подразумева претежно терцијалне 
делатности (складишта, трговина на велико, већи сервиси и сл), уз могућност 
организовања  производње најнижег нивоа (мали производни погони), и стимулисањем 
оне производње која је прилагођена захтевима пољопривредне производње. 

Могуће пратеће намене: становање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре. 

Намена која није ДОЗВОЉЕНА: све намене чија би делатност, према процени утицаја, 
угрозила животну средину и основну намену са било ког аспекта, као и објекти који се, по 
архитектонско грађевинском склопу, не уклапају у амбијент. 

- Минимална површина грађевинске парцеле - 400m² 

- Ширина фронта грађевинске парцеле - минимално 10,00m. 

На грађевинској парцели чија је површина или ширина мања од најмањих дозвољених 
вредности може се Актом о урбанистичким условима утврдити изградња или 
реконструкција објекта спратности до П+1, индекса изграђености до 0,6 и индекса 
искоришћености до 40% 

 - Индекс изграђености - максимално 0,6 

 - Индекс искоришћености - максимално 30% 

 - Спратност објекта - максимално П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). 



- Растојање грађевинске од регулационе линије уз државне путеве I и II реда, одређује се 
на основу Закона о путевима и условима ЈП "Путеви":Србија. 

- Растојање грађевинске од регулационе линије осталих саобраћајница (општински и 
некатегорисани путеви), износи мин 5,00m. 

 Растојање грађевинских линија од бочних и задњих граница парцеле мин 1/2 висине 
објекта, у колико је задовољен противпожарни услов  

- Број паркинг места према нормативу за сваку делатност, а просечно 1 паркинг место на 
70m2 корисног простора 

- Ограђивање парцела према карактеру комплекса и намени објекта 

- Пословни објекти се могу градити као самостални објекти на парцели, или као посебан 
објекат на заједничкој парцели са објектом становања, према урбанистичким 
параметрима који важе за изградњу стамбених објеката. 

- За изградњу објекта привређивања мора бити урађена програмско-пројектна 
документација и, по потреби урбанистички пројекат, а израда процене утицаја на животну 
средину, базираће се на одредбама одговарајућих Закона о заштити животне средине.  

- контролисано коришћење дрвета у прерађивачке сврхе 

ШУМСКО  земљиште 

На шумском земљишту је забрањена градња. Дозвољена је изузетно изградња: 

- објеката у функцији шумске привреде. 

- изградња објеката инфраструктуре у складу са планом. 

- изградња објеката у функцији туризма, рекреације и ловства према решењима 
урбанистичког плана. 

Правила за изградњу се утврђују на основу услова Завода за заштиту природе, у складу 
са Законом о шумама. 

Основни принципи  

 коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 
вршиће се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту 
("Сл. гласник РС", бр. 62/06). 

 на пољопривредном земљишту дозвољена је:  

- изградња објеката у функцији пољопривредне производње 

- изградња стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката  
заокруживањем постојећих грађевинских подручја насеља у зонама у којима је 
започета изградња, као и у другим зонама у којима постоји општи интерес за 
реализацију одређеног програма градње, под условом да она не угрожава јавни 
интерес и животну средину  

- изградња објеката из члана 137. Закона о планирању и изградњи 

- изградња објеката туризма, затим спорта и рекреације и других јавних  
функција  

- изградња објеката и коридора саобраћајне и комуналне инфраструктуре, у 
складу са Просторним  и  урбанистичким планом. 



Реализација наведених зона и објеката вршиће се на основу правила грађења 
дефинисаних за те намене унутар грађевинских подручја насеља, на основу 
одговарајућег урбанистичког плана или директно на основу правила уређења и правила 
грађења Просторног плана, у складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

За прилаз на парцеле кп.бр. 502 и 505/1 КО Лужнице са пута Крагујевац – Топола 
означеног као пут IБ реда, редни број 16, ознака пута 25, потребна је сагласност ЈП 
"Путеви Србије“. 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ-АНАЛИЗА УРАДИТИ У СВЕМУ У СКЛАДУ СА 
ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖИНИ, НАЧИНУ  И  ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ДОКУМЕНАТА 
ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА (''Сл.гласник РС’’ ,бр. 32/19 ). 

У Р Б А Н И С Т И Ч К И  П Р О Ј Е К А Т  С А Д Р Ж И : 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

   -   Правни и плански основ; 
   -   Обухват  урбанистичког пројекта; 
   -    Услове изградње (намена, регулација и нивелација, приступ локацији, начин 

решења   паркирања и по потреби друге специфичне услове); 
   -  Нумеричке показатеље (површине, индекс изграђености или индекс 

заузетости, спратност или висина, број паркинг места, проценат зелених 
површина и по потреби друге специфичне услове)  

   -    Начин прикључења на инфраструктурну мрежу ; 
   - Инжењерскогеолошке услове; 
   - Мере заштите животне средине; 
   - Мере заштите непокретних  културних и природних добара;  
   - Технички опис објеката и по потреби фазност изградње; 
   - Степен инфраструктурне и комуналне опремљености и др.услове за 

формирање грађевинске парцеле када се ради урбанистички пројекатза 
објекте из чл. 76.ст. 2. и 3. овог  правилника.  

II   ГРАФИЧКИ ДЕО  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА САДРЖИ : 

-         Регулационо нивелационо решење локације,  
-         Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре  са прикључима на                                      

спољну мрежу  
-         Идејна архитектонска решења објеката, 
-         По потреби, планирану парцелацију.                

       ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Потврђени УП представља технички документ који је основ за издавање локацијских 
услова. 

Графички прилог :   

 Извод из ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА („Сл. лист града 
Крагујевца“ бр. 32/09) - Планирана намена ПОВРШИНА 

ОБРАЂИВАЧ       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

_________________________    ________________________ 

Александра Марковић, маст.инж.арх                    Татјана Јовановић, дипл.инж.арх. 

Доставити: - именованом - у документацију - у архиву 



Mесто: Крагујевац
Предмет број:

Инвеститор:

XXX 02-350-2245/23

Пројектура доо

ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

КП број:

Датум:

502, 505/1, 505/2, 503, 555/1,
555/2 и 556 КО Лужнице

23.10.2023.г

Подручје предметних парцела

Oбрађивач: НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:

Александра Марковић, маст.инж.арх. Taтјана Јовановић, дипл.инж.арх.
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Dru[tvo sa ograni;enom odgovorno['u 

za proizvodnju energije i fluida i pru/anje usluga 

»ENERGETIKA d.o.o.«  
Prvoslava Rakovi'a br. 4   34000 Kragujevac 

  

 

Naš broj:  141/23 S.Đ.                                                                                                                         
Vaš broj:                                                                          
Telefon:   305-186 ili 305-175 lok 604                                                 
Telefax: 034/336-117, 336-153                                                
Žiro račun:160-1999-93                                              
Datum:  27.01.2023..                                                                                                                                         

                                                                                        
 

 

 

 

PREDMET:  Uslovi za izradu Urbanističkog projekta za izgradnju solarne elektrane  
„KETER ENERGY“ na k.p. br. 502 i k.p. br. 505/1 sve na KO Lužnice na teritoriji 

grada Kragujevac 

 
 
 
 Na osnovu Vašeg dopisa 19.04.2023.god. zavedenog kod nas pod br.141/23  od 
21.04.2023.god. u kojem se obraćate »ENEREGTIKA«d.o.o. radi izdavanja uslova u 
postupku izrade Urbanističkog projekta izgradnje solarne elektrane „KETER ENERGY“ na 
k.p. br. 502 i k.p. br. 505/1 obe na KO Lužnice na teritoriji grada Kragujevca, a u cilju 
analize  predmetne lokacije i preispitivanje  mogućnosti i ograničenja  za izgradnju željenih 
sadržaja u sklopu solarne elektrane. 
 
 U granicama predmetnog prostora predviđenog za izgradnju solarne elektrane 
„KETER ENERGY“,  „ENERGETIKA„ d.o.o.  nema  svojih podzemnih instalacije ni objekata, 
pa ni posebnih uslova pri izradi Urbanističkog projekta za izgradnju predmetnog 
postrojenja sa pratećim sadržajem. 
              
 

obradio:                                                                                   »ENERGETIKA« d.o.o. 
                                                                                           DIREKCIJA ZA TEHNOLOŠKI 

                                                                               RAZVOJ I IT SISTEM 
Proković Pavle                                                                               D I R E K T O R 
   
 
 
 

                                                                                                Srđan Đokić,dipl.maš.ing.  
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Tel:.034/332-240; Cen: 034/335-745; Faks: 034/335-746;.e-mail:jkpvik@gmail.com TR:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041

Бр. предмета 3439/1
Датум 26.04.2023.г.

     

 

ПРЕДМЕТ :
  
  

По захтеву:  Бр.    /// Датум: 21.04.
2023.г

ЈКП “Водовод  и  канализација”Крагујевац   даје  услове  за  израду Урбанистичког
пројекта за изградњу   соларне електране  "Keter  Energy"на к.п.бр.502 и 505/1, КО
Лужнице :
  
     Постојеће стање:

    У делу КО Лужнице где се налазе предметна катастарска парцела бр.502 и 505/1  ЈКП
“Водовод и канализација”Крагујевац нема изграђене инсталација воде и канализације.
  Прикључење на  водоводне  инсталације  може  се  извршити  само  када  се   изгради
дистрибутивна водоводна линија, фекална и атмосферска канализација. 
    У градовима изнад 100 000 становника пречници водоводне линије не смеју бити мањи
од 100мм, пречници фекалне канализације не смеју бити мањи од 250мм као и пречници
атмосферске  (кишне)  канализације  не  смеју  бити  мањи  од  300мм.  Изградњу  уличне
инфраструктуре предвидети у саобраћајници.
   
  Услови  за  пројектовање  и  прикључење  биће  издати  инвеститору  у  оквиру
Обједињене процедуре у складу са Законом о изградњу.

         Важност услова је две године од дана издавања.

Обрадио:
Драгољуб Бајовић инж.грађ.

ИЗ 233(И4.013

 Услови  за  израду  Урбанистичког  пројекта  за
изградњу  соларне  електране  "Keter  Energy"на
к.п.бр.502 и 505/1, КО Лужнице 

Инвеститор "Keter Energy"d.o.o
Улица и бр Петрац Канал бр.39А
Место Београд

 

mailto:jkpvik@gmail.com
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34000  Kрагујевац    Контакт центар: 034 501 180, 501-181 Директна банка 150-1026-67 „Banca Intesa“ А.Д.Београд 160-7512-44 

Индустријска бр. 12 Матични број: 7337167 „ОТП“ banka325-9500500417981-75   „UNICREDIT“ banka 170-30009974000-36 

Тел/факс:   034 335 585 ПИБ: 101038983 АИК банка 05-40111-73   Поштанска штедионица 200-2792730102005-90 

Телефони: 034 335 482,335089    Шифра делатности: 3811 Комерцијална банка 205-150016-23 „Addiko Bank“ А.Д.Београд 165-7010552456-47 

 
                                 (ск.ознака)   (р.бр.) (година)  (иниц.обрађ.) 
 
 

 

 

 

 

  

  

  

ПРЕДМЕТ: 

САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ у поступку израде Урбанистичког 

пројекта за изградњу СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER ENERGY“ , са укупно2 

xПМ-а, на к.п.бр.: 502 и 501/1, обе  КО Лужнице, у Крагујевцу. 

 

 

 

 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-

УС и 24/2011, 121/12, 42/13- одл. УС, 50/13 - одл. УС, 98/13 - одл УС, 132/14  145/14, 83/2018 и 

31/2019-9)  и. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2018 и 95/2018), a по Вашем Захтеву 

достављњног е-mailom. Од22.05.2023.г.,. ЈКП ШУМАДИЈА Крагујевац, ИЗДАЈЕ: 

 

 

УСЛОВЕ 

 

За израду Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER 

ENERGY“ са планираним компонентама система: Фотонапонски панели, Кабловска мрежа, 

Инвертори, Трафостаница и ОМП(објекат места прикљ.), Метререолошка станица (по потреби), 

Антенски стуб по потреби, Паркинг простор и Интерна саобраћајница(манипулативне 

површине), са укупно .... xПМ-а, на к.п.бр.: 502 и 501/1, обе  КО Лужнице,  у свему према важећој 

планској документацији, вишег ранга, за предметно подручје. 

 
 

Увидом у достављену докумнтацију, имајући у виду локацију катастарске парцеле, која је у 

границама обухвата УП-а и на којој се планира изградња СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ као и 

оријентациону ТРАСУ ПРИКЉУЧНОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА 35 kV,  

Јавно комунално предузеће 

Шумадија Крагујевац 

   Бр.         2-13895 

      01.06. 20 23  год. 

Крагујевац 

 

Инвеститор:     „KETER  ENERGY“ DOO Београд     

                                

Београд 

 

 Обрађивач:                   PROJEKTURA d.o.o. Beograd  

                                         

                                Београд, Ул.Живојина Жујовића 24 

 

     Интерни број: СТУ/УП -  22/  2023    -    AM 
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констатујемо: 

 Обухват Урбанистичког пројекта (к.п.бр.502 и 505/1, обе КО Лужнице) граничи се 

са к.п.бр.554 КО Лужнице – Некатегорисани пут, који је у надлежности Управљача 

путева (ЈКП ШУМДИЈА КРАГУЈЕВАЦ), 

 Оријентациона Траса прикључног вода 35 kV, делом у дужни од око ......м, 

планирана је јавном површином - к.п.бр.4744/2 КО Лужнице – Некатегорисани пут 

који је у надлежности Управљача путева (ЈКП ШУМДИЈА КРАГУЈЕВАЦ), 

 

 

1. Обухватом Урбанистичког пројекта МОГУЋЕ ЈЕ планирати:  

 

 ПЕШАЧКЕ ПРИЛАЗЕ на Јавну  саобраћајницу – Некатегорисани пут - к.п.бр.554 

КО Лужнице,  Крагујевац 

 

 

 2(два) КОЛСКА ПРИЛАЗНА ПУТА и ЈЕДНОСМЕРНА САОБРАЋАЈНА 

ПРИКЉУЧКА (УЛАЗ или ИЗЛАЗ) - прилаз паркингу и саобраћајни прикључак 

интерне саобраћајнице, на Јавну саобраћајницу – Некатегорисани пут– к.п.бр.554 

КО Лужнице, Крагујевац   
 

ИЛИ 

 

 1 (један) КОЛСКИ ПРИЛАЗНИ ПУТ ДВОСМЕРАН САОБРАЋАЈНИ 

ПРИКЉУЧАК (УЛАЗ/ИЗЛАЗ) - прилаз паркингу и саобраћајни прикључак интерне 

саобраћајнице, на Јавну саобраћајницу – Некатегорисани пут К.О.Лужнице, 

Крагујевац, у свему, у складу са важећом планском документацијом, вишег ранга,за 

предметно подручје,  

 

 

а под следећим УСЛОВИМА: 

 

 Планирати КОЛСКИ ПРИЛАЗНИ ПУТ И ЈЕДНОСМЕРАН САОБРАЋАЈНИ 

ПРИКЉУЧАК на јавну саобраћајницу,  минималне ширине 5,0m, У ЗОНИ ИВИЦЕ 

КОЛОВОЗА.  

 

 

 Планирати КОЛСКИ ПРИЛАЗНИ ПУТ И ДВОСМЕРАН САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК 

на јавну саобраћајницу,  минималне ширине 5,0m, у дужини од мин.5,0m, a у зависности 

од дужине меродавног возила, тако да   се омогући мимоилажење возила ван јавне 

површине у случају истовременог уласка/изласка. 
 

 

 Радијусе саобраћајног прикључка на јавну саобраћајницу пројектовати  тако да обезбеде 

неометано кретање меродавног возила, на начин да се приликом УЛАСКА/ИЗЛАСКА   

користи само најближа саобраћајна трака, или не прелази осовина саобраћајнице. 
 

 Осовина саобраћајног прикључка и прилазног пута мора бити управна на осовину коловоза 

на који се прикључује уз дозвољено одступање од ±15º. 
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 Нивелету саобраћајног прикључка и прилазног пута ускладити са нивелетом коловоза на који 

се прикључује 

 

 Пројектом омогућити неометано и безбедно функционисање постојећих саобраћајних 

прикључака у широј зони планираног саобраћајног прикључка. 
 

 Саобраћајне прикључке планирати тако да се омогући неопходна прегледност и безбедност 

свих учесника у саобраћају. 

 

 Излаз на јавну површину планирати тако да се не нарушава постојећа улична 

инфраструктура (дрвореди, зелене површине, стубови јавне расвете, јавни паркинг, 

аутобуско стајалиште). Изузетно, уколико није могуће на други начин обезбедити 

УЛАЗ/ИЗЛАЗ на парцелу обавеза је инвеститора да у току израде пројектне 

документације (а најкасније до издавања Решења Одобрења за изградњу) потпише 

споразум о измештању постојеће уличне инфраструктуре са одговарајућим управљачем 

јавног добра (надлежном градском управом или одговарајућим јавним предузећем), 

односно прибави Одобрење за сечу /вађење стабала, од ГУ-е надлежне за заштиту 

животне средине а на основу позитивног мишљења Комисије, образоване од стране 

Градског већа, о оправданости Захтева за сечу/вађење стабала, а све на основу Одлуке о 

одржавању јавних зелених површина бр.352-1245/20-I (Сл. лист Града Крагујевца бр.39 од 

29.12.2020.г.) 

 

 Паркирање планирати на катастарској парцели која је у обухвату У.П.-а и која је у 

власништву инвеститора.  

 

 НЕ планирати паркирање које се граничи са јавном површином и са директним 

приступом јавнoj саобраћајници.  

 

 Параметре стационарног и динамичког саобраћаја и његове елементе у зони регулације 

испоштовати у складу са важећом планском документацијом. Уколико се Урбанистичким 

пројектом планирају измене ових параметара, пројектовати их у складу са Законом о 

путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2018), Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл.гласник РС“ број: 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 i 23/2019) и осталим 

подзаконским актима који регулишу ову област, а да не дође до нарушавања потреба 

корисника обухвата Урбанистичког пројекта и непосредног окружења у погледу динамичког, 

стационарног и пешачког саобраћаја 

 

НАПОМЕНА: 

 

 Растојање колскок саобраћајног прикључка на Некатегорисани пут од најближе ивице 

коловоза јавне саобраћајнице – Државног пута I Б реда, у својим условима одређује надлежан 

Управљач Државног пута - ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.  

 

 Услови се издају за потребе израде УП-а, и исти се не могу користити у поступку   

прибављања локацијских услова. 

 

 Важност ових услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року 

не исходују локацијски  услови исти се морају обновити. 
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2. Обухватом Урбанистичког пројекта МОГУЋЕ ЈЕ планирати и:  

 

 Оријентациону ТРАСУ ПРИКЉУЧНОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА 35 kV ТРАСУ – 

Некатегорисаним путем - к.п.бр.4744/2 К.О.Лужнице (од границе са к.п.бр.769  до 

границе са к.п.бр.4514/10), као и остале компоненте система на к.п.бр.502 и 505/1, 

све К.О.Лужнице, Крагујевац, ( у складу са техничким условима надлежне 

Електродистрибуције)  и  важећом планском документацијом, вишег ранга,за 

предметно подручје 

 

а под следећим УСЛОВИМА: 

 

За НАДЗЕМНE ВОДOВЕ: 

 

1. Постављање стубова потребних за расплет водова мора се планирати  најмање 1m од 

крајње тачке попречног профила пута/улице, у границама зоне заштитног појаса пута или у 

границама регулације улице  
2. Трасу планираних инсталација пројектовати паралелно са коловозом, ван попречног 

профила/улице, а у границама зоне заштитног појаса пута или у границама регулације улице,  осим 

у случајевима где то просторне могућности не дозвољавају а све у складу са важећом планском 

документацијом за предметно подручје.  

3. У случају укрштања трасе надземних водова и пута/улице неопходно је да се обезбеди слободни 

простор од најмање 4,75m мерено од највише тачке коловоза и најниже тачке кабла, с тим што је 

неопходно испоштовати стандарде за ову врсту радова. 

4. Предметни објекти за које се издају услови не смеју да угрожавају стабилност пута као и да 

ометају  неопходну прегледност пута, уочљивост евентуалне саобраћајне сигнализације, као и да 

омета одржавање пута. 

5. Постављање стубова потребних за расплет водова мора да се пројектно усагласи са постојећим 

инсталацијама постављеним поред и испод предметних саобраћајница.  

 

За ПОДЗЕМНЕ КАБЛОВСКЕ ВОДОВЕ: 

 

1. Полагање предметне инсталације мора бити на дубини од најмање 1,2 m од најниже тачке 

терена када је у питању коловоз и на дубини од најмање 0,8m у зони тротоара, с тим што 

је неопходно испоштовати стандарде за ову врсту радова. 

2. Трасу предметне инсталације пројектовати паралелно са коловозом, ван попречног профила 

саобраћајнице, а у границама зоне заштитног појаса пута,  осим у случајевима где то просторне 

могућности не дозвољавају а све у складу са важећом планском документацијом за предметно 

подручје.  

3. Предметна инсталација не сме да угрожава стабилност саобраћајнице као и да омета одржавање 

предметне деонице саобраћајнице. 

4. Прелазе преко коловоза пројектовати под „правим углом“, искључиво подбушивањем на дубини 

oд минимум 1,2m, уз неопходну примену стандарда за ову врсту инсталација. 

5. На местима где траса прелази коловоз, тротоар, бициклистичку стазу или паркинг, а није могуће 

подбушивање, изузетно, уз сагласност управљача пута извршити пресецање, уз обавезно 

враћање у првобитно стање и поштовање стандарда за ову врсту радова, у складу са тачком 9. 

6. На местима где траса пролази кроз зелену површину затрпавање рова извршити ископаним 

материјалном (земља) са збијањем у слојевима и нивелацијом у равни терана и засадом нове траве, 

у складу са тачком 9. 
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7. Траса предметне инсталације мора да се пројектно усагласи са постојећим инсталацијама 

постављеним поред и испод предметне саобраћајнице. 

 

 

 

         

Надлежност ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ, за издавање тражених услова, односи се 

искључиво на наведене к.п.-е и путеве. 

 

 Услови се издају за потребе израде УП-а, и исти се не могу користити у поступку   

прибављања локацијских услова. 

 

 Важност ових услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року 

не исходују локацијски  услови исти се морају обновити. 

                                                                    

 

                         Обрађивач:                                                                                   

Слађана Јевтић, инж.саоб.                                   

 
Оверио:  

                       РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ПУТЕВА 

Александар Миљковић, дипл.инж.арх. 
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ПРЕДМЕТ: ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗРАДУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
„KETER ENERGY“ НА К.П. БР. 502, 505/1, КО ЛУЖНИЦЕ, ОПШТИНА 
КРАГУЈЕВАЦ 

 

ВЕЗА: ББ 21.04.2023. 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената који 
је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2010 од 11.05.2010. године, измене и допуне у 
„Службеном гласнику РС“, бр.69/2010 од 26.09.2010. године, „Телеком Србија“ а.д. доставља 
за одређене врсте планских докумената потребне податке о планираном просторном развоју, 
постојећим објектима, подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио 
коридорима, као и опште услове за грађење ради њихове заштите, и то за израду: 
Урбанистичког пројекта за изградњу соларне електране „KETER ENERGY“ на 
катастарским парцелама бр.502, 505/1, КО Лужнице на територији града Крагујевца. 

Увидом у стање и положај постојећих инсталација, планираних проширења мреже и 
капацитета као и општих услова за изградњу и уређење простора које треба уврстити у израду 
Урбанистичког пројекта за соларне електране „KETER ENERGY“ на катастарским 
парцелама бр.502, 505/1, КО Лужнице на територији града Крагујевца, утврђено је да се у 
границама обухвата наведеног Урбанистичког пројекта налази постојећа 
телекомуникациона инфраструктура (уцртана је у графичком прилогу). 

У оквиру вашег Урбанистичког пројекта, због изградње соларне електране требало би 
предвидети (планирати изградњу - уцртанo је у графичком прилогу) изградњу 
кабловског ТК окна (МО) и постављање PVC/PE цеви 2xØ40 mm, које ће омогућити 
несметан  приступ и прикључење на телекомуникациону инфраструктуру будућем кориснику. 

На основу вашег захтева за достављање техничких услова и података за прикључење 
на ТК инфраструктуру, које треба уважити приликом  израде Урбанистичког пројекта за 
изградњу соларне електране „KETER ENERGY“ на катастарским парцелама бр.502, 
505/1, КО Лужнице на територији града Крагујевца, утврђено је да на предметној парцели  
има телекомуникационе инсталација, тако да се технички услови за израду УП издају под 
следећим условима: 

 

 
 

„KETER ENERGY“, 

Петрац канал бр.39, 11070 Нови Београд 
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ЗАШТИТА КАБЛОВА КОЈИ СЕ НЕ ИЗМЕШТАЈУ: 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног 
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим 
кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом Предузећа 
за телекомуникације „Телекома Србија” а.д.: 

1. Служба за мрежне операције Крагујевац 2- каблови, контакт особа Милан Милошевић, тел: 

034/365-350,  

2. Служба за мрежне операције Крагујевац 1– уређаји, контакт особа Наташа Вујаклија, тел: 

034/301-150, 

извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони 
планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима 
на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од 
траса дефинисaних издатим условима; 

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у 
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова; 
Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 
подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као 
ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и 
каблова; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 
губитка услед прекида ТК саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – 
локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова; 

8. Ови услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је 
подношење захтева за обнову техничких услова. 
 

 Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/ 
каблова: 

 

9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова 
неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих ТК каблова у сарадњи са надлежном Службом Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија”.  Такво техничко решење, мора бити саставни део 
пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује 
по члану 145 Закона о планирању и изградњи, а свакако део пројекта за извођење 
радова за наведени објекат. 

10. Извод из Пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и 
предмером и предрачуном материјала и радова, са издатим техничким условима треба 
доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности. 
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не 
ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/ пројекат измештања, заштите 
и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телекома. 
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11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и 
каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије 
дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза 
инвеститора је и да регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности 
за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању. 
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, а изградња 
условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата 
постојећих грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан 
да уради Пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима 
за добијање употребне дозволе. 

12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се 
траже услови. 

13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе 
квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. 

14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова угрожених изградњом, на које је 
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не 
поступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.  

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се 
изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми 
обратити Предузећу за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д, надлежној Извршној 
јединици у чијој надлежности је одржавање ТК објеката и каблова у зони планиране 
изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт 
телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

16. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно 
лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу 
постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног 
надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити Предузеће за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д. да су радови на 
изградњи овог објекта завршени. У случају када је инвеститор урадио пројекат измештања 
ТК објеката из тачке 11. инвеститор је обавезан да предузећу Телеком Србија достави сву 
потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе. 

18. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити контролу 
квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за 
контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и 
потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке 
о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.  

19. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова 
изврши пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи 
њихово редовно одржавање. 

Могућности и услови за прикључење објекта на приступну мрежу Телекома 

Препоручује се пројектанту да приликом пројектовања објекта, као и целокупне 
инфраструктуре потребне за изградњу објекта, испоштује следеће услове: 

I УСЛОВИ ЗА КУЋНУ ТК ИНСТАЛАЦИЈУ 

У складу са техничким могућностима Телекома Србијe за дату локацију одрадити структурно  
каблирање које подразумева следеће : 

 
1. За разлику од до сада уобичајених начина решавања кућних инсталација, код овог решења 

нису потребни бакарни DSL каблови унутар зграде као ни ITO ормани и реглете. 
Пренос сигнала од РЕК ормана до сваке позиције за прикључење уређаја (телефон, PC 
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или СТБ (за ТВ) врши се путем UTP/FTP кабла као медија и подразумева да је 
инсталација у објекту урађена у складу са важећим стандардима структурног 
каблирања објеката. Све FTP каблове провући кроз ребраста ПЕ цеви. 

2. У поменутом Рек ормару ће се завршити и оптички приводни кабл (потребан простор од 
1U  за patch панел) који опрему која се смешта у поменутом реку  (рутер и свич) повезује 
са Телекомовом оптичком . 

3. Пројектант, зависно од архитектонског решења треба да предвиди најпогодније место за 
завршетак оптичког кабла како би се везе обавиле са што краћим кабловима. FTP каблови 
не смеју да имају дужину већу од 80m, а уколико имамо растојање веће од 80m, 
потребно је предвидети активну опрему (switch) за агрегацију по етажама којим би се 
дужина FTP кабла смањила и била мања од 80m. Сви switch-ви по етажама би били 
повезани на централни switch који би се налазио у REK-у.  

4. На погодном месту у згради (препорука је да то буде посебно издвојена просторија – 
Сервер сала) резервисати простор за монтажу REK (због великог броја услуга, препорука 
је да се набави REK орман висине 2,2m. У REK-у је потребно обезбедити 8 монофазних 
утичницa (220V) за напајање активне опреме коју ће инсталирати корисник и Телеком. Овај 
број утичница се препоручује због комфора комбиновања већег броја сервиса и опреме. У 
орману треба предвидети и полице за смештај опреме. 

5. У поменутом REK ормару треба завршити све FTP каблове који полазе од RЈ45 утичница 
где пројектант предвиђа смештај опреме (телефон, рачунар, телевизор…). За сваки уређај 
понаособ предвидети по једну RЈ45 утичницу (једна за телефон, једна за рачунар и једна 
за прикључење телевизора), или минимум два по радном месту. На поменутим местима 
обезбедити и одговарајући број утичница за напајање уређаја (минимум 2 утичнице се 
предвиђају за телевизију - један за STB и један за ТВ апарат)). 

6. FTP каблови треба да буду минимум категорије 5е (препорука Телекома категорија 6) и у 
REK орману би их требало завршити на одговарајућем patch panelu. Поменуте каблове је 
потребно провући техничким каналима како би се омогућила лакша поправка и проширење 
истих или кроз негорива ребраста црева. Потребно је предвидети резервни простор у 
каналима или ребрестим цевима за будућа проширења са оптичким или FTP кабловима. 
У рек орману је потребно извршити адекватно обележавање patch panela, FTP каблова као 
и RJ 45 утичница у просторијама.  

7. У REK ормару треба предвидети и место за још један patch panel на коме ће се завршти 
оптички кабл којим је објекат повезан на оптичку мрежу Телекома.Величина patch panela 
за завршетак оптике је 1U (4.44cm).Непосредно уз REK орман оставити и простор за 
смештај резерве оптичког кабла.  

8. Препорука ја да се корисник при избору активне опреме (нпр. switch) предходно обрати 
Телекому како би се опрема ускладила са жељеним техничким решењем.  

9. Уколико се захтева да се објекат покрије  WiFi сигналом потребно је од рек ормара до 
позиција монтаже AP (access point) положити FTP каблове, минимално категорије 6 као и 
да се на исто место доведе 220V са каблом 3x1,5mm (потрошња AP је око 30 W, зависно 
од произвођача). AP планирати на местима окупљања – чекаонице. Начин реализације 
WiFi мреже у објекту планираће Телеком уз обезбеђивање неопходне опреме.  

10. За све консултације по питању помоћи при пројектовању контактирати надлежну службу 
за планирање и изградњу мреже,  Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, 
контакт особа Данијела Веселиновић, тел: 034/330-323. 

 

Телеком ће инвестирати набавку приводног оптичког кабла и patch panela за 
завршавање истог као и потребне опрема за реализацију сервиса (телефонија, интернет 
и телевизија).Телеком ће све монтажне радове, потребна мерења и испитивања, израду 
техничке документације изведеног стања и осталу опрему извести и испручити  о свом 
трошку. 

 Обавеза инвеститора је набавка и уградња свих FTP каблова од утичница до рек 
ормара, набавка и уградња рек ормара, набавка и уградња patch panela на ком 
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завршавају сви FTP каблови унутрашње кућне мрежне инсталације као и обезбеђивање 
2 ПЕ цеви од окна  до Рек ормана како би се кроз њих увукао оптички кабл или 
евентуално бакарни кабл . 

 

II УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТК ПРИВОДА 

1. Инвестиционо-техничка документација приводног ТК окна и PE цеви (пројекат, 
документација изведеног стања) мора бити урађена у складу са важећим прописима ЗЈПТТ 
и Законом о планирању и изградњи. 

2. Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим условима. Након израде 
пројекта инвеститор је у обавези да исти достави на увид „Телекому Србија“ а.д., Извршној 
јединици Крагујевац, Служби за планирање и развој, Одељење приступне мреже, Краља 
Петра I бр. 28, Крагујевац. 

3. Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43 Закона о електронским 
комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за 
постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске 
комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и 
другим захтевима. 

4. Забрањена је израда приводне ТК мреже, односно прикључење објекта на постојећу мрежу 
пре добијања грађевинске дозволе. Инвеститор је у обавези да обавести Телеком Србије 
о датуму техничког пријема објекта како би се благовремено обезбедило учешће 
представника Телекома у раду комисије у циљу провере испуњења захтеваних услова и 
ради провере исправности ТК инсталација. 

5. Изградња приводног оптичког кабла до објекта је обавеза Телекома.  

6. Инвеститор ће обезбедити надзор над извођењем свих радова на приступној ТК 
канализацији и о томе обавестити Телеком. 

7. Телеком ће одредити стручно лице за праћење ових радова и о томе обавестити 
инвеститора. 

8. Повезивање приводног ТК кабла са постојећом ТК мрежом, као и касније одржавање, врши 
искључиво Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ИЈ Крагујевац, а у складу 
са Општим условима за пружање услуга у фиксној телекомуникационој мрежи (без 
накнаде). 

 

III ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТК ПРИВОДА 

 

1. На парцели КП бр. 502, К.О. Лужнице, ближе путу, уградити мини кабловско окно, типа МБ2, 
унутрашњих димензија 80x80x120cm (ШхДхВ). Планирано окно за повезивање ваше 
инфраструктуре је оријентационо уцртано у ситуацији у прилогу. Од новопројектованог ТК 
окна (МО) до планираног РЕК ормана ТФ концентрације објекта који је предмет ових услова 
потребно је положити две PE цев Ø40mm и увући жицу FeZn d=1,5mm.  

2. Цеви која се полаже од окна до РЕК ормана, завршити на погодном месту у посебној 
просторији  где су доведене успонске цеви за ТК инсталацију. 

3. Новопројектовано ТК окно (МО) као и планиране PE цев Ø40mm су оријентационо 
приказано на ситуацији. По Члану 43 Закона о електронским комуникацијама набавка 
и уградња пратеће инфраструктуре, која подразумева поменуто окно и цеви, 
потребне за постављање електронских комуникационих мрежа су обавеза 
инвеститора. 

4. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба да 
износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви 
се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. У 
случају да не може да постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине 
израдити ревизионо кабловско окно димензија 0.8x0.8x1m.  
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Телеком ће све монтажне радове, потребна мерења и испитивања, израду 
техничке документације изведеног стања и осталу опрему извести и испоручити  о свом 
трошку. 

По завршетку радова на изградњи приводне ТК канализације,  повезивању РЕК 
ормана на мрежу Телекома као и повезивање ормана са остатком кућне инсталације, 
потребно је, на захтев инвеститора, извршити квалитативни пријем радова од стране 
комисије састављене од представника Телекома и инвеститора. 

Инвеститор је у обавези да уз захтев за квалитативни пријем приложи геодетски 
снимак трасе пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских 
комуникационих мрежа у електронској форми и потврду из катастра о извршеном 
снимању. 

Пуштање у рад нових веза и сеоба, који су предмет издатих услова, биће извршено на 
појединачнe захтевe корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома. 

 Важност ових техничких услова је годину дана од дана издавања и односе се на 
израду Урбанистичког пројекта и у друге сврхе се не могу користити. 

Уколико у току важења издатих сагласности и услова настану промене, а које се односе на 
ситуацију трасе  водова, подносилац захтева је у обавези да настале промене пријави овој 
служби, наведеној у меморандуму, и затражи измену истих.  

 

С поштовањем, 

 

 

  

Шеф Службе за планирање и изградњу 
мреже Крагујевац  

 
 
 

               Александар Сенић, дипл. инж. 

 
 
 
 
 
Прилог: Ситуација са ТК инсталацијом                                   
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ПРЕДМЕТ :
  

  
По захтеву:  Бр.   /// Датум: 21.08.

2023.г

     ЈКП “Водовод и канализација”Крагујевац  даје услове за израду Урбанистичког пројекта
нови обухват урбанистичког пројекта захвата катастарске парцеле 502, 505/1, 505/2, 503,
555/1, 555/2 и 556 све КО Лужнице за потребе формирања соларне електране и катастарске
парцеле  4255,  4254/42,  4744/2  и  делове  к.п.  бр.  769  (државни  пут),  4254/43,  4744/3  и
4514/10 све КО Лужнице, за потребе полагања прикључног кабла. 

 Постојеће стање:

    У делу КО Лужнице где се налазе предметна катастарска парцела бр.502, 505/1, 505/2, 
503, 555/1, 555/2 и 556, 4255, 4254/42, 4744/2 и делове к.п. бр. 769 (државни пут), 4254/43, 
4744/3 и 4514/10  све КО Лужнице ЈКП“Водовод и канализација”Крагујевац нема изграђене
инсталација воде и канализације.
    Прикључење на водоводне инсталације може се извршити само када се изгради
дистрибутивна водоводна линија, фекална и атмосферска канализација.
     У градовима изнад 100 000 становника пречници водоводне линије не смеју бити мањи
од 100мм, пречници фекалне канализације не смеју бити мањи од 250мм као и пречници
атмосферске (кишне) канализације не смеју бити мањи од 300мм. Изградњу уличне
инфраструктуре предвидети у саобраћајници.

      Услови за пројектовање и прикључење биће издати инвеститору у оквиру
Обједињене процедуре у складу са Законом о изградњу

         Важност услова је две године од дана издавања.

ИЗ 233(И4.013)

    Услови за израду Урбанистичког пројекта за
изградњу соларне електране "Keter Energy"на
к.п.бр.502 и 505/1, КО Лужнице

Инвеститор "Keter Energy"d.o.o
Улица и бр Петрац Канал бр.39А
Место: Београд

mailto:jkpvik@gmail.com


info @ jkpsumadija.rs                                                                                                                                                          www . jkpsumadija.rs      

  ИЗ.27.52 (ИП.27.01)                                                                                
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 ПРЕДМЕТ: 

САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ у поступку израде Урбанистичког 

пројекта за изградњу СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER ENERGY“ , са 

укупно .... xПМ-а, на к.п.бр.: 502 и 501/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556, све  КО 

Лужнице, као и за потребе полагања прикључног кабла на к.п.бр.4255, 

4254/42, 4744/2 и деловима к.п. бр. 769 (државни пут), 4254/43, 4744/3 и 4514/10 

све КО Лужнице, у Крагујевцу. 
 

 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-

УС и 24/2011, 121/12, 42/13- одл. УС, 50/13 - одл. УС, 98/13 - одл УС, 132/14  145/14, 83/2018 и 

31/2019-9), ........  и. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2018 и 95/2018), a по Вашем 

Захтеву бр......... од ........2023.г., и наш бр.......... од ........2023.г. ЈКП ШУМАДИЈА Крагујевац, 

ИЗДАЈЕ: 

 

 

УСЛОВЕ 

 

За израду Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „KETER 

ENERGY“ са планираним компонентама система: Фотонапонски панели, Кабловска мрежа, 

Инвертори, Трафостаница и ОМП(објекат места прикљ.), Метререолошка станица (по потреби), 

Антенски стуб по потреби, Паркинг простор и Интерна саобраћајница(манипулативне 

површине), са укупно .... xПМ-а, на к.п.бр.: 502 и 501/1,  505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 све КО 

Лужнице за потребе формирања СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ, као и катастарске парцеле 4255, 4254/42, 

4744/2 и делове к.п. бр. 769 (државни пут), 4254/43, 4744/3 и 4514/10 све КО Лужнице, за потребе 

полагања ПРИКЉУЧНОГ КАБЛА., у свему према важећој планској документацији, вишег 

ранга, за предметно подручје. 

 
 

Увидом у достављену докумнтацију, имајући у виду локацију катастарских парцела, које су 

у границама обухвата УП-а и на којима се планира изградња СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

као и оријентациону ТРАСУ ПРИКЉУЧНОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА 35 kV,  

констатујемо: 

Јавно комунално предузеће 

Шумадија Крагујевац 

   Бр.         2-21211 

      23.08. 20 23  год. 

Крагујевац 
 

Инвеститор:             „KETER  ENERGY“ DOO                                

Београд 

 

     Обрађивач:            PROJEKTURA d.o.o. Beograd  

                                         

                               Београд, Ул.Живојина Жујовића 24 

 

  

 

     Интерни број: СТУ/УП -  29 /  2023    -    AM 
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 Обухват Урбанистичког пројекта (к.п.бр. 502 и 501/1,  505/2, 503, 555/1, 555/2 и 556 

све КО Лужнице) граничи се са: 

 

o  к.п.бр.554 КО Лужнице – Некатегорисани пут, који је у надлежности 

Управљача путева (ЈКП ШУМДИЈА КРАГУЈЕВАЦ),  

и са 

o  к.п.бр.2592 КО Лужнице - Некатегорисани пут, који је у надлежности 

Управљача путева (ЈКП ШУМДИЈА КРАГУЈЕВАЦ), 

 

 Оријентациона Траса прикључног вода 35 kV, делом у дужни од око ......м, 

планирана је јавном површином - к.п.бр.4744/2 КО Лужнице – Некатегорисани пут 

који је у надлежности Управљача путева (ЈКП ШУМДИЈА КРАГУЈЕВАЦ), 

 

 

1. Обухватом Урбанистичког пројекта МОГУЋЕ ЈЕ планирати:  

 

 ПЕШАЧКЕ ПРИЛАЗЕ на Јавну  саобраћајницу – Некатегорисани пут - к.п.бр.554 

КО Лужнице,  Крагујевац 

 

 

 2(два) КОЛСКА ПРИЛАЗНА ПУТА и ЈЕДНОСМЕРНА САОБРАЋАЈНА 

ПРИКЉУЧКА (УЛАЗ или ИЗЛАЗ) - прилаз паркингу и саобраћајни прикључак 

интерне саобраћајнице, на Јавну саобраћајницу – Некатегорисани пут– к.п.бр.554 

КО Лужнице, Крагујевац   
 

ИЛИ 

 

 1 (један) КОЛСКИ ПРИЛАЗНИ ПУТ ДВОСМЕРАН САОБРАЋАЈНИ 

ПРИКЉУЧАК (УЛАЗ/ИЗЛАЗ) - прилаз паркингу и саобраћајни прикључак интерне 

саобраћајнице, на Јавну саобраћајницу – Некатегорисани пут – к.п.бр.554, 

К.О.Лужнице, Крагујевац, у свему, у складу са важећом планском документацијом, 

вишег ранга,за предметно подручје,  

 

 

а под следећим УСЛОВИМА: 

 

 Планирати КОЛСКИ ПРИЛАЗНИ ПУТ И ЈЕДНОСМЕРАН САОБРАЋАЈНИ 

ПРИКЉУЧАК на јавну саобраћајницу,  минималне ширине 5,0m, У ЗОНИ ИВИЦЕ 

КОЛОВОЗА.  

 

 

 Планирати КОЛСКИ ПРИЛАЗНИ ПУТ И ДВОСМЕРАН САОБРАЋАЈНИ ПРИКЉУЧАК 

на јавну саобраћајницу,  минималне ширине 5,0m, у дужини од мин.5,0m, a у зависности 

од дужине меродавног возила, тако да   се омогући мимоилажење возила ван јавне 

површине у случају истовременог уласка/изласка. 
 

 

 Радијусе саобраћајног прикључка на јавну саобраћајницу пројектовати  тако да обезбеде 

неометано кретање меродавног возила, на начин да се приликом УЛАСКА/ИЗЛАСКА   

користи само најближа саобраћајна трака, или не прелази осовина саобраћајнице. 
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 Осовина саобраћајног прикључка и прилазног пута мора бити управна на осовину коловоза 

на који се прикључује уз дозвољено одступање од ±15º. 

 

 Нивелету саобраћајног прикључка и прилазног пута ускладити са нивелетом коловоза на који 

се прикључује 

 

 Пројектом омогућити неометано и безбедно функционисање постојећих саобраћајних 

прикључака у широј зони планираног саобраћајног прикључка. 
 

 Саобраћајне прикључке планирати тако да се омогући неопходна прегледност и безбедност 

свих учесника у саобраћају. 

 

 Излаз на јавну површину планирати тако да се не нарушава постојећа улична 

инфраструктура (дрвореди, зелене површине, стубови јавне расвете, јавни паркинг, 

аутобуско стајалиште). Изузетно, уколико није могуће на други начин обезбедити 

УЛАЗ/ИЗЛАЗ на парцелу обавеза је инвеститора да у току израде пројектне 

документације (а најкасније до издавања Решења Одобрења за изградњу) потпише 

споразум о измештању постојеће уличне инфраструктуре са одговарајућим управљачем 

јавног добра (надлежном градском управом или одговарајућим јавним предузећем), 

односно прибави Одобрење за сечу /вађење стабала, од ГУ-е надлежне за заштиту 

животне средине а на основу позитивног мишљења Комисије, образоване од стране 

Градског већа, о оправданости Захтева за сечу/вађење стабала, а све на основу Одлуке о 

одржавању јавних зелених површина бр.352-1245/20-I (Сл. лист Града Крагујевца бр.39 од 

29.12.2020.г.) 

 

 Паркирање планирати на катастарској парцели која је у обухвату У.П.-а и која је у 

власништву инвеститора.  

 

 НЕ планирати паркирање које се граничи са јавном површином и са директним 

приступом јавнoj саобраћајници.  

 

 Параметре стационарног и динамичког саобраћаја и његове елементе у зони регулације 

испоштовати у складу са важећом планском документацијом. Уколико се Урбанистичким 

пројектом планирају измене ових параметара, пројектовати их у складу са Законом о 

путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2018), Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл.гласник РС“ број: 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 i 23/2019) и осталим 

подзаконским актима који регулишу ову област, а да не дође до нарушавања потреба 

корисника обухвата Урбанистичког пројекта и непосредног окружења у погледу динамичког, 

стационарног и пешачког саобраћаја 

 

НАПОМЕНА: 

 

 Растојање колскок саобраћајног прикључка на Некатегорисани пут од најближе ивице 

коловоза јавне саобраћајнице – Државног пута I Б реда, у својим условима одређује надлежан 

Управљач Државног пута - ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ.  

 

 Услови се издају за потребе израде УП-а, и исти се не могу користити у поступку   

прибављања локацијских услова. 
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 Важност ових услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року 

не исходују локацијски  услови исти се морају обновити. 

 

 

 

2. Обухватом Урбанистичког пројекта МОГУЋЕ ЈЕ планирати и:  

 

 Оријентациону ТРАСУ ПРИКЉУЧНОГ КАБЛОВСКОГ ВОДА 35 kV ТРАСУ – 

Некатегорисаним путем - к.п.бр.4744/2 К.О.Лужнице (од границе са к.п.бр.769  до 

границе са к.п.бр.4514/10), као и остале компоненте система на к.п.бр.502 и 505/1, 

све К.О.Лужнице, Крагујевац, ( у складу са техничким условима надлежне 

Електродистрибуције)  и  важећом планском документацијом, вишег ранга,за 

предметно подручје 

 

а под следећим УСЛОВИМА: 

 

За НАДЗЕМНE ВОДOВЕ: 

 

1. Постављање стубова потребних за расплет водова мора се планирати  најмање 1m од 

крајње тачке попречног профила пута/улице, у границама зоне заштитног појаса пута или у 

границама регулације улице  
2. Трасу планираних инсталација пројектовати паралелно са коловозом, ван попречног 

профила/улице, а у границама зоне заштитног појаса пута или у границама регулације улице,  осим 

у случајевима где то просторне могућности не дозвољавају а све у складу са важећом планском 

документацијом за предметно подручје.  

3. У случају укрштања трасе надземних водова и пута/улице неопходно је да се обезбеди слободни 

простор од најмање 4,75m мерено од највише тачке коловоза и најниже тачке кабла, с тим што је 

неопходно испоштовати стандарде за ову врсту радова. 

4. Предметни објекти за које се издају услови не смеју да угрожавају стабилност пута као и да 

ометају  неопходну прегледност пута, уочљивост евентуалне саобраћајне сигнализације, као и да 

омета одржавање пута. 

5. Постављање стубова потребних за расплет водова мора да се пројектно усагласи са постојећим 

инсталацијама постављеним поред и испод предметних саобраћајница.  

 

 

За ПОДЗЕМНЕ КАБЛОВСКЕ ВОДОВЕ: 

 

1. Полагање предметне инсталације мора бити на дубини од најмање 1,2 m од најниже тачке 

терена када је у питању коловоз и на дубини од најмање 0,8m у зони тротоара, с тим што 

је неопходно испоштовати стандарде за ову врсту радова. 

2. Трасу предметне инсталације пројектовати паралелно са коловозом, ван попречног профила 

саобраћајнице, а у границама зоне заштитног појаса пута,  осим у случајевима где то просторне 

могућности не дозвољавају а све у складу са важећом планском документацијом за предметно 

подручје.  

3. Предметна инсталација не сме да угрожава стабилност саобраћајнице као и да омета одржавање 

предметне деонице саобраћајнице. 

4. Прелазе преко коловоза пројектовати под „правим углом“, искључиво подбушивањем на дубини 

oд минимум 1,2m, уз неопходну примену стандарда за ову врсту инсталација. 

5. На местима где траса прелази коловоз, тротоар, бициклистичку стазу или паркинг, а није могуће 

подбушивање, изузетно, уз сагласност управљача пута извршити пресецање, уз обавезно 

враћање у првобитно стање и поштовање стандарда за ову врсту радова, у складу са тачком 9. 

6. На местима где траса пролази кроз зелену површину затрпавање рова извршити ископаним 

материјалном (земља) са збијањем у слојевима и нивелацијом у равни терана и засадом нове траве, 

у складу са тачком 9. 
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7. Траса предметне инсталације мора да се пројектно усагласи са постојећим инсталацијама 

постављеним поред и испод предметне саобраћајнице. 

 

 

 

         

Надлежност ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ, за издавање тражених услова, односи се 

искључиво на наведене к.п.-е и путеве. 

 

 Услови се издају за потребе израде УП-а, и исти се не могу користити у поступку   

прибављања локацијских услова. 

 

 Важност ових услова је годину дана од дана издавања. Ако се у овом року 

не исходују локацијски  услови исти се морају обновити. 

 

 

 

                                                                   

 
                         Обрађивач:                                                                                   

Слађана Јевтић, инж.саоб.                                   

Оверио:  

                       РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ПУТЕВА 

Александар Миљковић, дипл.инж.арх. 



 

Београд, Таковска 2                                                                   

 
 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 360770/2-2023 
ДАТУМ: 23.08.2023. 
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 
Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац 
Одељење за оперативну подршку Крагујевац 
КРАЉА ПЕТРА I 28, КРАГУЈЕВАЦ 
ТЕЛ: 034/336-918, ФАКС:034/335-511 
             
 

 

           
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ (ДОПУНА) ЗА ИЗРАДУ 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 
„KETER ENERGY“ НА К.П. БР. 502, 505/1, 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 
556, 4255, 4254/42, 4744/2, 769, 4254/3, 4744/3, 4514/10, КО ЛУЖНИЦЕ, 
ОПШТИНА КРАГУЈЕВАЦ 

 

ВЕЗА: ББ 21.04.2023. и издати услови бр.174374/3-2023 od 27.04.2023. 

 

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената који 
је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 31/2010 од 11.05.2010. године, измене и допуне у 
„Службеном гласнику РС“, бр.69/2010 од 26.09.2010. године, „Телеком Србија“ а.д. доставља 
за одређене врсте планских докумената потребне податке о планираном просторном развоју, 
постојећим објектима, подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио 
коридорима, као и опште услове за грађење ради њихове заштите, и то за израду: 
Урбанистичког пројекта за изградњу соларне електране „KETER ENERGY“ на 
катастарским парцелама бр.502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556, 4255, 4254/42, 4744/2, 
769, 4254/3, 4744/3, 4514/10, КО Лужнице на територији града Крагујевца. 

Увидом у стање и положај постојећих инсталација, планираних проширења мреже и 
капацитета као и општих услова за изградњу и уређење простора које треба уврстити у израду 
Урбанистичког пројекта за соларне електране „KETER ENERGY“ на катастарским 
парцелама бр. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556, 4255, 4254/42, 4744/2, 769, 4254/3, 
4744/3, 4514/10, КО Лужнице на територији града Крагујевца, утврђено је да се у границама 
обухвата наведеног Урбанистичког пројекта налази постојећа телекомуникациона 
инфраструктура (уцртана је у графичком прилогу). 

У оквиру вашег Урбанистичког пројекта, због изградње соларне електране требало би 
предвидети (планирати изградњу - уцртанo је у графичком прилогу) изградњу 
кабловског ТК окна (МО) и постављање PVC/PE цеви 2xØ40 mm, које ће омогућити 
несметан  приступ и прикључење на телекомуникациону инфраструктуру будућем кориснику. 

На основу вашег захтева за достављање техничких услова и података за прикључење 
на ТК инфраструктуру, које треба уважити приликом  израде Урбанистичког пројекта за 
изградњу соларне електране „KETER ENERGY“ на катастарским парцелама бр. 502, 
505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556, 4255, 4254/42, 4744/2, 769, 4254/3, 4744/3, 4514/10, КО 
Лужнице на територији града Крагујевца, утврђено је да на предметној парцели  има 
телекомуникационе инсталација, тако да се технички услови за израду УП издају под 
следећим условима: 

„KETER ENERGY“, 

Петрац канал бр.39, 11070 Нови Београд 
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ЗАШТИТА КАБЛОВА КОЈИ СЕ НЕ ИЗМЕШТАЈУ: 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног 
функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим 
кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција; 

2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом Предузећа 
за телекомуникације „Телекома Србија” а.д.: 

1. Служба за мрежне операције Крагујевац 2- каблови, контакт особа Милан Милошевић, тел: 

034/365-350,  

2. Служба за мрежне операције Крагујевац 1– уређаји, контакт особа Наташа Вујаклија, тел: 

034/301-150, 

извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони 
планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима 
на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од 
траса дефинисaних издатим условима; 

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у 
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова; 
Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 
подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као 
ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација; 

4. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и 
каблова; 

5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 
губитка услед прекида ТК саобраћаја); 

7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – 
локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова; 

8. Ови услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је 
подношење захтева за обнову техничких услова. 
 

 Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/ 
каблова: 

 

9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ТК објеката/каблова 
неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих ТК каблова у сарадњи са надлежном Службом Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија”.  Такво техничко решење, мора бити саставни део 
пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује 
по члану 145 Закона о планирању и изградњи, а свакако део пројекта за извођење 
радова за наведени објекат. 
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10. Извод из Пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и 
предмером и предрачуном материјала и радова, са издатим техничким условима треба 
доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности. 
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не 
ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/ пројекат измештања, заштите 
и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телекома. 

11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и 
каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије 
дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза 
инвеститора је и да регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности 
за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању. 
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, а изградња 
условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата 
постојећих грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан 
да уради Пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима 
за добијање употребне дозволе. 

12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се 
траже услови. 

13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе 
квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. 

14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова угрожених изградњом, на које је 
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не 
поступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.  

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се 
изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми 
обратити Предузећу за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д, надлежној Извршној 
јединици у чијој надлежности је одржавање ТК објеката и каблова у зони планиране 
изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт 
телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

16. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно 
лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу 
постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног 
надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

17. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити Предузеће за телекомуникације  „Телеком Србија” а.д. да су радови на 
изградњи овог објекта завршени. У случају када је инвеститор урадио пројекат измештања 
ТК објеката из тачке 11. инвеститор је обавезан да предузећу Телеком Србија достави сву 
потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе. 

18. По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити контролу 
квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за 
контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и 
потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке 
о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.  

19. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова 
изврши пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за 
телекомуникације "Телеком Србија" а.д, како би у складу са законом могло да се спроводи 
њихово редовно одржавање. 

Могућности и услови за прикључење објекта на приступну мрежу Телекома 

Препоручује се пројектанту да приликом пројектовања објекта, као и целокупне 
инфраструктуре потребне за изградњу објекта, испоштује следеће услове: 

I УСЛОВИ ЗА КУЋНУ ТК ИНСТАЛАЦИЈУ 
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У складу са техничким могућностима Телекома Србијe за дату локацију одрадити структурно  
каблирање које подразумева следеће : 

 
1. За разлику од до сада уобичајених начина решавања кућних инсталација, код овог решења 

нису потребни бакарни DSL каблови унутар зграде као ни ITO ормани и реглете. 
Пренос сигнала од РЕК ормана до сваке позиције за прикључење уређаја (телефон, PC 
или СТБ (за ТВ) врши се путем UTP/FTP кабла као медија и подразумева да је 
инсталација у објекту урађена у складу са важећим стандардима структурног 
каблирања објеката. Све FTP каблове провући кроз ребраста ПЕ цеви. 

2. У поменутом Рек ормару ће се завршити и оптички приводни кабл (потребан простор од 
1U  за patch панел) који опрему која се смешта у поменутом реку  (рутер и свич) повезује 
са Телекомовом оптичком . 

3. Пројектант, зависно од архитектонског решења треба да предвиди најпогодније место за 
завршетак оптичког кабла како би се везе обавиле са што краћим кабловима. FTP каблови 
не смеју да имају дужину већу од 80m, а уколико имамо растојање веће од 80m, 
потребно је предвидети активну опрему (switch) за агрегацију по етажама којим би се 
дужина FTP кабла смањила и била мања од 80m. Сви switch-ви по етажама би били 
повезани на централни switch који би се налазио у REK-у.  

4. На погодном месту у згради (препорука је да то буде посебно издвојена просторија – 
Сервер сала) резервисати простор за монтажу REK (због великог броја услуга, препорука 
је да се набави REK орман висине 2,2m. У REK-у је потребно обезбедити 8 монофазних 
утичницa (220V) за напајање активне опреме коју ће инсталирати корисник и Телеком. Овај 
број утичница се препоручује због комфора комбиновања већег броја сервиса и опреме. У 
орману треба предвидети и полице за смештај опреме. 

5. У поменутом REK ормару треба завршити све FTP каблове који полазе од RЈ45 утичница 
где пројектант предвиђа смештај опреме (телефон, рачунар, телевизор…). За сваки уређај 
понаособ предвидети по једну RЈ45 утичницу (једна за телефон, једна за рачунар и једна 
за прикључење телевизора), или минимум два по радном месту. На поменутим местима 
обезбедити и одговарајући број утичница за напајање уређаја (минимум 2 утичнице се 
предвиђају за телевизију - један за STB и један за ТВ апарат)). 

6. FTP каблови треба да буду минимум категорије 5е (препорука Телекома категорија 6) и у 
REK орману би их требало завршити на одговарајућем patch panelu. Поменуте каблове је 
потребно провући техничким каналима како би се омогућила лакша поправка и проширење 
истих или кроз негорива ребраста црева. Потребно је предвидети резервни простор у 
каналима или ребрестим цевима за будућа проширења са оптичким или FTP кабловима. 
У рек орману је потребно извршити адекватно обележавање patch panela, FTP каблова као 
и RJ 45 утичница у просторијама.  

7. У REK ормару треба предвидети и место за још један patch panel на коме ће се завршти 
оптички кабл којим је објекат повезан на оптичку мрежу Телекома.Величина patch panela 
за завршетак оптике је 1U (4.44cm).Непосредно уз REK орман оставити и простор за 
смештај резерве оптичког кабла.  

8. Препорука ја да се корисник при избору активне опреме (нпр. switch) предходно обрати 
Телекому како би се опрема ускладила са жељеним техничким решењем.  

9. Уколико се захтева да се објекат покрије  WiFi сигналом потребно је од рек ормара до 
позиција монтаже AP (access point) положити FTP каблове, минимално категорије 6 као и 
да се на исто место доведе 220V са каблом 3x1,5mm (потрошња AP је око 30 W, зависно 
од произвођача). AP планирати на местима окупљања – чекаонице. Начин реализације 
WiFi мреже у објекту планираће Телеком уз обезбеђивање неопходне опреме.  

10. За све консултације по питању помоћи при пројектовању контактирати надлежну службу 
за планирање и изградњу мреже,  Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, 
контакт особа Данијела Веселиновић, тел: 034/330-323. 
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Телеком ће инвестирати набавку приводног оптичког кабла и patch panela за 
завршавање истог као и потребне опрема за реализацију сервиса (телефонија, интернет 
и телевизија).Телеком ће све монтажне радове, потребна мерења и испитивања, израду 
техничке документације изведеног стања и осталу опрему извести и испручити  о свом 
трошку. 

 Обавеза инвеститора је набавка и уградња свих FTP каблова од утичница до рек 
ормара, набавка и уградња рек ормара, набавка и уградња patch panela на ком 
завршавају сви FTP каблови унутрашње кућне мрежне инсталације као и обезбеђивање 
2 ПЕ цеви од окна  до Рек ормана како би се кроз њих увукао оптички кабл или 
евентуално бакарни кабл . 

 

II УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТК ПРИВОДА 

1. Инвестиционо-техничка документација приводног ТК окна и PE цеви (пројекат, 
документација изведеног стања) мора бити урађена у складу са важећим прописима ЗЈПТТ 
и Законом о планирању и изградњи. 

2. Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим условима. Након израде 
пројекта инвеститор је у обавези да исти достави на увид „Телекому Србија“ а.д., Извршној 
јединици Крагујевац, Служби за планирање и развој, Одељење приступне мреже, Краља 
Петра I бр. 28, Крагујевац. 

3. Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43 Закона о електронским 
комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за 
постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске 
комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и 
другим захтевима. 

4. Забрањена је израда приводне ТК мреже, односно прикључење објекта на постојећу мрежу 
пре добијања грађевинске дозволе. Инвеститор је у обавези да обавести Телеком Србије 
о датуму техничког пријема објекта како би се благовремено обезбедило учешће 
представника Телекома у раду комисије у циљу провере испуњења захтеваних услова и 
ради провере исправности ТК инсталација. 

5. Изградња приводног оптичког кабла до објекта је обавеза Телекома.  

6. Инвеститор ће обезбедити надзор над извођењем свих радова на приступној ТК 
канализацији и о томе обавестити Телеком. 

7. Телеком ће одредити стручно лице за праћење ових радова и о томе обавестити 
инвеститора. 

8. Повезивање приводног ТК кабла са постојећом ТК мрежом, као и касније одржавање, врши 
искључиво Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., ИЈ Крагујевац, а у складу 
са Општим условима за пружање услуга у фиксној телекомуникационој мрежи (без 
накнаде). 

 

III ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТК ПРИВОДА 

 

1. На парцели КП бр. 502, К.О. Лужнице, ближе путу, уградити мини кабловско окно, типа МБ2, 
унутрашњих димензија 80x80x120cm (ШхДхВ). Планирано окно за повезивање ваше 
инфраструктуре је оријентационо уцртано у ситуацији у прилогу. Од новопројектованог ТК 
окна (МО) до планираног РЕК ормана ТФ концентрације објекта који је предмет ових услова 
потребно је положити две PE цев Ø40mm и увући жицу FeZn d=1,5mm.  

2. Цеви која се полаже од окна до РЕК ормана, завршити на погодном месту у посебној 
просторији  где су доведене успонске цеви за ТК инсталацију. 

3. Новопројектовано ТК окно (МО) као и планиране PE цев Ø40mm су оријентационо 
приказано на ситуацији. По Члану 43 Закона о електронским комуникацијама набавка 
и уградња пратеће инфраструктуре, која подразумева поменуто окно и цеви, 
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потребне за постављање електронских комуникационих мрежа су обавеза 
инвеститора. 

4. При полагању PE цеви водити рачуна о углу савијања; полупречник кривине треба да 
износи минимално r = 2,3m, ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви 
се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. У 
случају да не може да постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине 
израдити ревизионо кабловско окно димензија 0.8x0.8x1m.  

Телеком ће све монтажне радове, потребна мерења и испитивања, израду 
техничке документације изведеног стања и осталу опрему извести и испоручити  о свом 
трошку. 

По завршетку радова на изградњи приводне ТК канализације,  повезивању РЕК 
ормана на мрежу Телекома као и повезивање ормана са остатком кућне инсталације, 
потребно је, на захтев инвеститора, извршити квалитативни пријем радова од стране 
комисије састављене од представника Телекома и инвеститора. 

Инвеститор је у обавези да уз захтев за квалитативни пријем приложи геодетски 
снимак трасе пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских 
комуникационих мрежа у електронској форми и потврду из катастра о извршеном 
снимању. 

Пуштање у рад нових веза и сеоба, који су предмет издатих услова, биће извршено на 
појединачнe захтевe корисника, по прикључењу објекта на приступну мрежу Телекома. 

 Важност ових техничких услова је годину дана од дана издавања и односе се на 
израду Урбанистичког пројекта и у друге сврхе се не могу користити. 

Уколико у току важења издатих сагласности и услова настану промене, а које се односе на 
ситуацију трасе  водова, подносилац захтева је у обавези да настале промене пријави овој 
служби, наведеној у меморандуму, и затражи измену истих.  

 

С поштовањем, 

 

 

  

Шеф Службе за планирање и изградњу 
мреже Крагујевац  

 
 
 

               Александар Сенић, дипл. инж. 

 
 
 
 
 
Прилог: Ситуација, граница обухвата са ТК инсталацијом                                   
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